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- LA MANUTENTION DU SURPRESSEUR DOIT S’EFFECTUER AVEC 
UN MATERIEL ADAPTE. 
- SECURISER LE SYSTEME AFIN D’EVITER TOUT RENVERSEMENT   
- PRENEZ EN CONSIDERATION LE CENTRE DE GRAVITE ELEVE. 
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- DAS ANHEBEN DER DRUCKERHÖHUNGSANLAGE (DEA) MUSS 
MIT EINEM PASSENDEN TRANSPORTWERKZEUG ERFOLGEN. 
- DIE DEA IST GEGEN EIN UMSCHLAGEN ZU SICHERN. 
- BEACHTEN SIE DIE KOPFLASTIGKEIT! 

D
I 

- MANIPULANDO DETONADORA DEVE SER FEITO COM BOM 
EQUIPAMENTO. 
- SEGURA O SISTEMA PARA EVITAR QUALQUER REVERSAO. 
- LEVE EM CONSIDERACAO O ALTO CENTRO DE GRAVIDADE. 

P
F 

- LIFTING OF THE BOOSTER MUST BE DONE WITH SUITABLE 
HANDLING EQUIPMENT ! 
- SECURISE THE SYSTEME AGAINST OVERTURNING. 
- TAKE INTO CONSIDERATION THE TOP HEAVINESS. 

I GB 

- LIFTING OF THE BOOSTER MUST BE DONE WITH SUITABLE 
HANDLING EQUIPMENT. 
- SECURISE THE SYSTEME AGAINST OVERTURNING. 
- TAKE INTO CONSIDERATION THE TOP HEAVINESS. 

- LA MANIPOLAZIONE DEL MODULO POMPE DEVE ESSERE 
EFFETTUATO CON ADEQUATI  DISPOSITIVI. 
-IL SISTEMA SICURO PER EVITARE l’EVENTUALE INVERSIONE. 
- PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ALTO CENTRO DI GRAVITA. 

- LA MANUTENTION DU SURPRESSEUR DOIT S’EFFECTUER AVEC 
UN MATERIEL ADAPTE. 
- SECURISER LE SYSTEME AFIN D’EVITER TOUT RENVERSEMENT   
- PRENEZ EN CONSIDERATION LE CENTRE DE GRAVITE ELEVE. 

- LA MANUTENTION DU SURPRESSEUR DOIT S’EFFECTUER AVEC 
UN MATERIEL ADAPTE. 
- SECURISER LE SYSTEME AFIN D’EVITER TOUT RENVERSEMENT   
- PRENEZ EN CONSIDERATION LE CENTRE DE GRAVITE ELEVE. 

- LA MANUTENTION DU SURPRESSEUR DOIT S’EFFECTUER AVEC 
UN MATERIEL ADAPTE. 
- SECURISER LE SYSTEME AFIN D’EVITER TOUT RENVERSEMENT   
- PRENEZ EN CONSIDERATION LE CENTRE DE GRAVITE ELEVE. 

- LA MANUTENCION DE SOBREALIMENTADOR DEBE 
EFECTUARSE CON EL MATERIAL ADECUADO. 
- ASEGURAR EL SISTEMA CON EL FIN DE EVITAR TODA CAIDA. 
- TENGA EN CUENTA EL CENTRO DE GRAVEDAD ELEVADO. 
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1. Généralités

   1.1   A propos de ce manuel
La langue d’origine de cette notice est le français. 
Toutes les autres langues de cette notice d’instruc-
tions sont des traductions de la notice d’instruc-
tions originale.

La notice de montage et de mise en service fait 
partie intégrante du matériel et doit être disponible 
en permanence à proximité. Le strict respect de ses 
instructions est une condition nécessaire à l’instal-
lation et à l’utilisation conformes du matériel.

La rédaction de la notice de montage et de mise en 
service correspond à la version du matériel et aux nor-
mes de sécurité en vigueur à la date de son impression.

 2. Sécurité
La présente notice contient des instructions pri-
mordiales, qui doivent être respectées lors du 
montage et de la mise en service. C’est pourquoi 
il est indispensable que le monteur et l’opérateur 
du matériel, avant de procéder au montage et 
à la mise en service, prennent connaissance de 
la présente notice et de la notice des différents 
composants de l’installation. Il y a lieu d’observer 
non seulement les instructions générales de cette 
section, mais aussi les prescriptions spécifiques 
abordées dans les points suivants.

   2.1  Signalisation des consignes de la notice

          Symboles

Symbole de sécurité générale.

Risques électriques.

REMARQUE : ....

          Avertissement :

DANGER ! Situation extrêmement dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessu-
res graves.

AVERTISSEMENT ! L’utilisateur peut souffrir de 
blessures (graves). «Avertissement» implique 
que des dommages corporels (graves) sont 
vraisemblables lorsque l’indication n’est pas 
respectée.

ATTENTION ! Il existe un risque d’endommager 
la pompe/installation. «Attention» Signale 
une instruction dont la non-observation peut 
engendrer un dommage pour le matériel et son 
fonctionnement.

REMARQUE ! Remarque utile sur le maniement du 
produit. Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.

   2.2  Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du person-
nel amené à réaliser le montage.

   2.3  Dangers encourus en cas de non-observation 
des consignes
La non-observation des consignes de sécurité 

peut constituer un danger pour les personnes, 
la pompe ou l’installation. Elle peut également 
entraîner la suspension de tout recours en garantie.
Plus précisément, les dangers encourus peuvent 
être les suivants :

•  Défaillance de fonctions importantes de la 
pompe ou de l’installation.

•  Dangers pour les personnes par influences élec-
triques, mécaniques ou bactériologiques,

•  Dégâts matériels.

   2.4  Consignes de sécurité pour l’utilisateur
Il convient d’observer les consignes en vue 
d’exclure tout risque d’accident.
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à 
l’énergie électrique. On se conformera aux dis-
positions de la réglementation locale ou géné-
rale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de 
l’entreprise qui fournit l’énergie électrique.

   2.5  Conseils de sécurité pour les travaux d’inspec-
tion et de montage
L’utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une 
personne spécialisée qualifiée ayant pris connais-
sance du contenu de la notice.
Les travaux réalisés sur la pompe ou l’installation 
ne doivent avoir lieu que si les appareillages cor-
respondants sont à l’arrêt.

   2.6  Modification du matériel et utilisation de 
pièces détachées non agréées
Toute modification de la pompe ou de l’instal-
lation ne peut être effectuée que moyennant 
l’autorisation préalable du fabricant. L’utilisation 
de pièces de rechange d’origine et d’accessoires 
autorisés par le fabricant garantit la sécurité. 
L’utilisation d’autres pièces dégage la société 
WILO de toute responsabilité.

   2.7  Modes d’utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement de la pompe/l’in-
stallation livrée n’est garantie que si les prescrip-
tions précisées au chap. 4 de la notice d’utilisation 
sont respectées. Les valeurs indiquées dans le 
catalogue ou la fiche technique ne doivent en 
aucun cas être dépassées, tant en maximum 
qu’en minimum.

3. Transport et stockage avant utilisation
Le surpresseur est livré sur une palette, il est protégé 
de l’humidité et de la poussière par une housse plas-
tique transparente.

•  Le transport doit être réalisé à l’aide d’un outil de 
levage de charge dûment autorisé.

ATTENTION ! La stabilité statique de l’appareil 
doit absolument être prise en compte car, en raison 
de la construction même des pompes , il existe un 
décalage du centre de gravité vers la partie supéri-
eure.  
La manipulation doit être effectuée par un person-
nel qualifié et un matériel adapté et autorisé.
Les sangles de manutention doivent être 
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attachées aux anneaux de levage prévus à cet 
effet, ou placées autour du châssis en acier. Un 
autocollant apposé sur la housse plastique rap-
pelle ces consignes de sécurité (Fig. 2a).
Les collecteurs ne sont pas adaptés pour la 
manutention du surpresseur et ne doivent en 
aucun cas être utilisées comme point d’accroche. 
Des autocollants apposés sur les collecteurs rap-
pellent ces consignes (Fig. 2b)

ATTENTION ! Toute manutention par les collec-
teurs peut provoquer des pertes d’étanchéité.

•  Dès réception du matériel, vérifier s’il n’a pas subi de 
dommages durant son transport. En cas de défaut 
constaté, prendre toutes dispositions nécessaires 
auprès du transporteur.

•  La barre de bridage des pompes (si équipée) doit être 
démontée avant le démarrage du booster (voir auto-
collant Fig. 2c, 2d)

ATTENTION ! Si le matériel devait être installé 
ultérieurement, stockez le dans un endroit sec. 
Protégez- le contre les chocs et toutes influences 
extérieures (humidité, gel, etc. …).  
Manipulez l’appareil avec précaution.

4. Application
Le surpresseur a pour fonction essentielle d’assurer la 
mise et le maintien sous pression d’un réseau de dis-
tribution d’eau à pression insuffisante ou inexistante.
Dans le cas de variateur de vitesse intégré aux 
pompes, le système de régulation électronique inté-
gré dans l’organe de commande permet d’obtenir une 
pression constante sur le réseau quel que soit le débit.

L’alimentation en eau du module est possible :
-  En charge : à partir du réseau eau de ville ou à 

partir d’une bâche de stockage.
-  En aspiration (sur demande).

5. Données techniques

   5.1  Désignation de la pompe

CO-2 HELIX-V 2205/2-5,5/K/CC-03

CO = Version standard
COR = Version standard avec 
            régulation de vitesse
Mode de fonctionnement
du module :
2 = 2 pompes en cascade
3 = 3 pompes en cascade
4 = 4 pompes en cascade
Modèle de pompe

Type de pompe :
V = verticale
VE = pompe électronique verticale

Débit nominal (22) et nombre 
d’étage (05) par pompe (m3/h)

Nombre de roues rognées

Puissance moteur quand il y a 2 
puissances moteur pour le même
nombre d’étages

Pompe avec cartouche

Automatisme : 
Rien : Sans coffret
CE : commande électronique
CC : commande automate
VR : commande pour pompe électronique

Variante de construction :
03 : Collecteur inox 304 – assemblage collé
04 : Collecteur inox 304 – assemblage à bride
05 : Collecteur inox 304 – assemblage collé – en
       aspiration.
06 : Collecteur inox 304 – assemblage à bride – en
       aspiration.

   5.2  Caractéristiques techniques
•  Pression de service maxi : 16 ou 25 bars

•  Température maxi de l’eau : +70 °C

•  Température ambiante maxi : +40 °C

•  Tension triphasée :  50 Hz 230/400V
  60 Hz 220/380V – 
  230/400V (option)

   5.3  Etendue de la fourniture
•  Surpresseur.
•  Coffret ou armoire électrique (déportée selon le 

modèle et la puissance).
•  Notices de mise en service : surpresseur, pompe, 

automatisme.
•  Notice de sécurité.

   5.4  Accessoires (obligatoire).
•  Réservoir à dimensionner selon l’installation.

•  Capteur manque d’eau :
- Sur bâche -> flotteur.
- Sur réseau d’eau de ville -> pressostat.
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6. Description et fonction

   6.1  Description générale
Le surpresseur est une installation compacte, livrée 
avec sa tuyauterie complète et prête à être raccor-
dée. Seuls sont encore à prévoir le raccordement 
de la tuyauterie d’aspiration et de refoulement et le 
raccordement au réseau électrique.

Tout accessoire commandé est livré séparément.

Pour le raccordement au réseau public de distribution 
d’eau, il convient de respecter les réglementations ou 
les normes en vigueur, complétées éventuellement 
par les prescriptions des entreprises de distribu-
tion d’eau. Par ailleurs, les particularités locales (par 
exemple une pression d’aspiration trop élevée ou trop 
variable, exigeant éventuellement le montage d’un 
réducteur de pression) doivent être prises en compte.

   6.2  Description du produit

 6.2.1  Composants mécaniques et hydrauliques de 
l’installation  (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d et Fig. 5)

-  L’installation compacte est montée sur un châs-
sis en acier avec plots antivibratiles (rep. 3). Elle 
se compose d’un groupe de 2 à 4 pompes centri-
fuge à haute pression (rep. 1), raccordées à l’aide 
d’un collecteur aspiration (rep. 4) et de refou-
lement (rep. 5). Sur chaque pompe, une vanne 
d’isolement (rep. 6) est montée côté aspiration 
et côté refoulement, et un clapet anti-retour 
(rep. 7) est monté coté refoulement. Dans la 
version 52 m3/h, un raccord à bride (rep. 12) est 
intercalé entre la vanne d’isolement et le clapet 
anti-retour (Fig. 3). Un sous-ensemble avec cap-
teur de pression (Fig. 5, rep. 15) manomètre (Fig. 
5, rep. 8) purgeur (Fig. 5, rep 14) et vanne d’arrêt 
(Fig. 5, rep. 16) est monté au niveau du collec-
teur de refoulement.

ATTENTION ! En fonctionnement, la vanne 
d’arrêt (rep. 16) doit toujours être en position 
ouverte.

-  En option, une protection contre le manque 
d’eau (Fig. 4) doit être montée ultérieurement 
au niveau du collecteur d’aspiration dans le cas 
d’une alimentation sur réseau d’eau de ville ou 
un flotteur doit être installé dans le cas d’une ali-
mentation sur bâche.

-  Sur les installations de petite et moyenne puis-
sance, le coffret de commande (rep. 2) est monté 
sur le châssis à l’aide d’une potence (rep. 9). Tous 
les composants électriques sont  livrés câblés. 
Sur des installations de forte puissance, l’armoire 
de commande est livrée séparée (Fig. 1b) et 
pré-câblée. Dans ce cas, le câblage final doit être 
réalisé sur site. La présente notice de montage 
et de mise en service contient uniquement une 
description générale du surpresseur dans son 
ensemble.

 6.2.2  Pompes centrifuges à haute pression (rep. 1)
-  Selon l’utilisation prévue et les paramètres de 

puissance requis, différents types de pompes 
centrifuges haute pression multicellulaires sont 

intégrés dans le surpresseur. Le nombre de ces 
pompes peut varier de 2 à 4. Pour en savoir 
davantage sur les pompes, reportez-vous à leur 
notice de montage et de mise en service. 

 6.2.3  Coffret de commande (rep. 2)
-  Pour le pilotage et la régulation du surpresseur, 

il est possible d’intégrer et de livrer différents 
modèles de coffrets de commande et de régula-
tion avec différentes constructions (avec ou sans 
variateur de vitesse). Les informations relatives 
au coffret de commande intégré dans votre sur-
presseur sont fournies dans la notice jointe. 

 6.2.4  Collecteur aspiration (rep. 4) et refoulement  
(rep. 5)

-  Vous trouverez ci-dessous les diamètres des col-
lecteurs en fonction des débits et  du nombre de 
pompe composant le surpresseur. 

   6.3  Fonction du produit
Les surpresseurs sont équipés en série de pompes 
centrifuges haute pression multicellulaires non 
auto-amorçantes. Les pompes augmentent la pres-
sion et transfèrent l’eau vers le réseau de distribu-
tion par l’intermédiaire du collecteur de refoulement. 
Pour cela, elles sont activées/désactivées ou régu-
lées en fonction de la pression. Grâce au capteur de 
pression, la valeur réelle de la pression est mesurée 
en continu puis transmise au coffret de commande. 
Selon le besoin et le type de régulation, le coffret de 
commande démarre, permute ou arrête les pompes 
ou modifie la vitesse de rotation d’une ou plusieurs 
pompes jusqu’à ce que les paramètres de régulation 
prédéfinis soient atteints (la notice de montage et 
de mise en service du coffret de commande contient 
une description plus précise du type et du procédé de 
régulation).

Surpresseur Nombre de pompes Ø Collecteurs

COR-HELIX-V/VE 
4 m3/h

2 1”1/2
3 1”1/2(V) / 2”(VE)
4 2”(V) / 2”1/2(VE)

COR-HELIX-V/VE 
6 m3/h

2 2”
3 2”1/2
4 2”1/2

COR-HELIX-V/VE 
10 m3/h

2 2”1/2
3 2”1/2(V) / 3”(VE)
4 3”

COR-HELIX-V/VE 
16 m3/h

2 2”1/2(V) / 3”(VE)
3 3”(V) / DN100(VE)
4 DN100

COR-HELIX-V/VE 
22 m3/h

2 3”
3 DN100
4 DN125

COR-HELIX-V/VE 
36 m3/h

2 DN100
3 DN125
4 DN150

COR-HELIX-V/VE 
52 m3/h

2 DN125
3 DN150
4 DN200



7. Installation et raccordement  
 hydraulique

   7.1  Installation
Installer le surpresseur dans un local facilement 
accessible, normalement aéré et protégé du gel 
et de la pluie. 
S’assurer que la porte du local permette le pas-
sage du surpresseur.
Il convient de prévoir un espace suffisant pour 
les travaux de maintenance. L’appareil doit être 
librement accessible par deux côtés au moins.
La surface d’installation doit être horizontale et 
plane.

   7.2  Raccordement hydraulique

ATTENTION ! Respecter les exigences des 
entreprises d’alimentation d’eau et la norme 
locale en vigueur.

-  Le branchement des collecteurs aspiration et 
refoulement peut être réalisé indifféremment 
à droite ou à gauche. Les orifices non utilisés 
doivent être obstrués avec des bouchons ou des 
brides fournis.

-  Prévoir sur les collecteurs, des vannes pour isoler 
le module en cas d’intervention.

-  L’installation doit toujours être équipée d’un 
réservoir à vessie.

   (Consulter la notice technique et de mise en ser-
vice correspondante)

- Les tuyauteries présentes sur site doivent abso-
lument être installées sans aucune tension.

 Pour cela, il est conseillé d’utiliser des manchettes 
anti-vibratoires ou des tuyaux de raccordement 
flexibles pour empêcher la déformation des 
connexions rigides et réduire la transmission des 
vibrations de l’appareil en direction du bâtiment.

Sur réseau eau de ville
S’assurer que l’installation peut supporter la 
pression maxi de la pompe à débit nul majorée de 
la pression d’eau de ville. Dans le cas contraire, 
raccorder un détendeur de pression à la sortie du 
surpresseur.

En charge sur bâche
S’assurer que l’installation peut supporter la 
pression maxi de la pompe à débit nul majorée 
de la pression de la bâche. Dans le cas contraire, 
raccorder un détendeur de pression à la sortie du 
surpresseur après le réservoir.

En aspiration sur bâche
S’assurer que les pertes de charge ne dépassent 
pas la capacité d’aspiration des pompes. Il est 
conseillé d’utiliser un clapet de pied-crépine 
avec une tuyauterie de dimension au moins égale 
ou supérieure au diamètre nominal d’aspiration.

  7.3  Raccordement électrique

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique ! 
Les raccordements électriques et les contrôles 
doivent être effectués par un électricien agrée et 
conformément aux normes en vigueur. 

Pour le raccordement électrique, il convient de 
respecter absolument la notice de montage et 
de mise en service correspondante ainsi que 
les schémas électriques fournis. D’une manière 
générale, les points à respecter sont les suivants :

-  Il n’est pas possible de raccorder le coffret du 
surpresseur sur une autre tension que celle indi-
quée sur la plaque signalétique et sur le schéma 
de raccordement électrique du coffret de com-
mande.

-  Le câble de raccordement électrique doit être 
correctement dimensionné en fonction de la 
puissance globale du surpresseur (voir la plaque 
signalétique).

-  Par mesure de protection, le surpresseur doit 
être mis à la terre de façon réglementaire (c’est-
à-dire conformément aux prescriptions et condi-
tions locales) ; les connexions prévues à cet effet 
sont signalées en conséquence (voir aussi le 
schéma de raccordement électrique).

- Il est nécessaire de réaliser une mise à la terre du 
châssis en utilisant une tresse de masse reliée au 
châssis (Fig. 1.c, rep. 11).

8. Mise en service
Nous vous conseillons de confier la première 
mise en service de votre surpresseur à un agent 
du service après-vente WILO le plus proche de 
chez vous ou tout simplement à notre centrale 
de service après vente.

   8.1  Préparatifs généraux et mesures de contrôle
-  Avant la première mise en service, vérifier le câblage 

réalisé sur site, notamment la mise à la terre.
-  S’assurer que les connexions rigides sont libres 

de toute tension.
-  Remplir l’installation et rechercher d’éventuels 

défauts d’étanchéité lors d’un contrôle visuel.
-  Ouvrir les vannes d’isolement au niveau des 

pompes et dans la conduite d’aspiration et de 
refoulement.

-  Desserrer les vis de purge des pompes, puis rem-
plir lentement les pompes avec de l’eau de façon 
à laisser l’air s’échapper entièrement. 

ATTENTION ! Ne jamais faire fonctionner le 
module à sec. La marche à sec détruit la garniture 
mécanique d’étanchéité. 

-  Réservoir vide d’eau, gonfler le réservoir à une 
pression inférieure de 0,3 bar à la pression d’en-
clenchement des pompes.

ATTENTION ! Ne pas dépasser la valeur maxi-
mum de pré-gonflage du réservoir.

-  Protection manque d’eau :
 Sur réseau d’eau de ville : pressostat à raccordé 

sur le surpresseur.
 Dans la bâche, positionner le flotteur de protec-

tion manque d’eau de telle sorte que le surpres-
seur s’arrête lorsque le niveau d’eau minimal est 
atteint, minimum 10 cm au-dessus du bouchon 
de purge de la pompe.

Français
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-  Contrôler le sens de rotation des pompes : à 
l’occasion d’une brève mise en marche, vérifier 
si le sens de rotation des pompes correspond à 
la flèche dessinée sur l’étiquette de la pompe. Si 
le sens de rotation est incorrect, intervertir deux 
phases.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique ! 
Avant d’intervertir les phases, coupez l’interrup-
teur principal de l’installation.

-  S’assurer que les protections thermique moteur situés 
dans le coffret de commande sont réglés sur le bon 
courant nominal, se référer à la notice du coffret.

-  Sur le coffret de commande, contrôler et régler les 
paramètres de service requis, conformément à la 
notice de montage et de mise en service fournie.

   8.2 Mise en service de l’installation
Après avoir exécuté tous les préparatifs et tous 
les contrôles mentionnés à la section 8.1, vous 
pouvez enclencher l’interrupteur principal et 
mettre la régulation en mode automatique. Le 
capteur de pression mesure alors la pression 
existante et transmet le signal de courant cor-
respondant au coffret de commande. Si la pres-
sion est inférieure à la pression d’enclenchement 
préréglée, cette situation a pour effet (selon les 

paramètres préréglés et le type de régulation) 
de démarrer d’abord la pompe principale puis, si 
besoin, les pompes d’appoint, jusqu’à ce que le 
réseau soit rempli d’eau et que la pression préré-
glée soit établie.

ATTENTION ! 
Ne pas laisser fonctionner la pompe, vanne de 
refoulement fermée, au-delà d’une minute.

9. Entretien
-  Le surpresseur ne nécessitent aucun entretien 

particulier en cours de fonctionnement.
-  Si besoin, la garniture mécanique peut être rem-

placée facilement.
-  En période de gel et d’arrêt prolongé de la 

pompe, il est nécessaire de la vidanger, en dévis-
sant le bouchon inférieur.

ATTENTION ! 
Remplir la pompe avant toute nouvelle utilisation.

10. Pannes, causes et remèdes
DANGER ! Avant toute intervention METTRE 
HORS TENSION le module !

Défauts Causes Remèdes
UNE POMPE OU DEUX NE S’AMORCENT 
PAS

Prise d’air à l’aspiration. Contrôler l’étanchéité de tous les rac-
cords de la tuyauterie d’aspiration.
Vérifier si la crépine d’aspiration est bien 
recouverte d’eau.

Clapet de pied-crépine non étanche ou 
obstrué.

Vérifier l’étanchéité du clapet, le changer 
si nécessaire.

Pertes de charges importantes à l’aspi-
ration.

Calculer les pertes de charges et s’as-
surer qu’elles sont compatibles avec le 
NPSH des pompes.

Pression d’eau de ville insuffisante ou 
nulle.

Si le phénomène se répète, il est import-
ant de passer par une bâche.

Hauteur d’aspiration sur bâche trop 
importante.

S’assurer que le niveau mini de la bâche 
est compatible avec le NPSH des pompes.

Tuyauterie d’aspiration obstruée ou 
vanne sur collecteur aspiration fermée.

Vérifier l’ouverture de la vanne et netto-
yer la tuyauterie si nécessaire.

UNE POMPE NE FONCTIONNE PAS

.../...

Protection thermique déclenchée. Le voyant « défaut » pompes sur le 
coffret doit  être allumé. 
Vérifier le réglage de la protection ther-
mique et réarmer. 
Vérifier le sens de rotation, le couplage 
ou l’intensité absorbée du moteur con-
cerné.

Disjoncteur magnétique ou fusibles 
défectueux ou grillés.

Vérifier que les phases du moteur ne 
sont pas en court-circuit entre elles. 
Remplacer le moteur si nécessaire.
Réarmer le disjoncteur ou remplacer les 
fusibles (vérifier leur calibrage).
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11. Pièces de rechange
Toutes les pièces de rechange doivent être 
commandées directement auprès du service 
après-vente WILO.
Afin d’éviter des erreurs, veuillez spécifier les 
données figurant sur la plaque signalétique de la 
pompe lors de toute commande.

Sous réserve de modifications technique !

.../... Arbre pompe bloqué. Couper l’alimentation électrique du 
coffret puis vérifier la libre rotation de 
l’arbre, si celui-ci est bloqué, procéder au 
démontage de la pompe.

Défaut bobinage. Déconnecter le bornier du moteur con-
cerné et contrôler l’isolement du sta-
tor par rapport à la terre. Remplacer le 
moteur si nécessaire.

MANQUE DE PRESSION AU 
REFOULEMENT

Débit supérieur aux possibilités du 
module.

Envisager le remplacement du module 
par un autre plus adapté, (nous consulter 
dans tous les cas).

Une ou deux pompes désamorcées. Vérifier que la crépine d’aspiration n’ab-
sorbe pas d’air ou que le remplissage de 
la bâche est trop proche de la crépine.

 Pression d’eau de ville inférieure à la 
pression mini prévue.

Action auprès du Service des Eaux ou 
remplacement du module. Nous consulter.

Une pompe est obstruée par des corps 
étrangers.

Faire démonter et nettoyer la pompe.

Les moteurs sont alimentés à une tensi-
on insuffisante.

Vérifier la tension aux bornes des 
moteurs.

FONCTIONNEMENT ALEATOIRE, 
DEMARRAGE FREQUENTS DES POMPES

Transmetteur de pression défectueux. Vérifier le réglage : instabilité du trans-
metteur, au besoin le changer.

Manque de capacité de l’installation. Installer un réservoir supplémentaire.

Absence d’air dans le réservoir, ou 
sous-gonflage du réservoir.

Procéder au gonflage du réservoir ou 
remplacer la vessie.

DECLENCHEMENT FREQUENT DE LA 
SECURITE MANQUE D’EAU

Pressostat manque d’eau réglé trop haut. Procéder au réglage correct du pressostat.

Chute de la pression d’eau de ville lors 
du démarrage des pompes.

Régler le pressostat manque d’eau au 
mini. Si le phénomène persiste, le réseau 
d’eau de ville est insuffisant ; contrôler 
la pression au manomètre pendant le 
démarrage des pompes, ou consulter le 
Service des Eaux.

AUTOMATISME DE FONCTIONNEMENT 
DEFECTUEUX

Coffret ou armoire défectueux. Voir la notice du coffret ou de l’armoire.

Fils déconnectés. Contrôler toutes les connexions au bor-
nier du coffret.

Transmetteur défectueux. Vérifier les contacts, changer le transmet-
teur concerné si nécessaire.

CLAPET AU REFOULEMENT 
NON ETANCHE

Membrane ou joint de clapet détruite. Changer les clapets.

LE VARIATEUR EST EN DEFAUT Le variateur pompe affiche un message 
d’erreur.

Voir la notice de mise en service de la 
pompe.

NON ARRET OU NON DEMARRAGE DU 
SURPRESSEUR

Vanne d’isolement du transmetteur 
fermée.

Ouvrir la vanne (Rep.16).
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1. General

   1.1   About this document
The language of the original operating instruc-
tions is French. All other languages of these inst-
ructions are translations of the original operating 
instructions.

These installation and operating instructions are 
an integral part of the product. They must be kept 
readily available at the place where the product is 
installed. Strict adherence to these instructions is a 
precondition for the proper use and correct opera-
tion of the product.

These installation and operating instructions cor-
respond to the relevant version of the product and 
the underlying safety standards valid at the time of 
going to print.

2. Safety

These instructions contain important information 
which must be followed when installing and ope-
rating. For this reason, these operating instructions 
must, without fail, be read by the service technici-
an and the responsible operator before installation 
and commissioning. Both the general safety inst-
ructions in the «Safety precautions» section and 
those in subsequent sections indicated by danger 
symbols should be carefully observed.

   2.1  Danger symbols used in operating instruction

          Symbols

general symbol for danger.

warning of electrical danger.

REMARK: ....

          Signals:

DANGER! Extremely dangerous situation.
The non-observance could cause death or seri-
ous injuries.
WARNING! The user may suffer from injuries 
(serious). The mention «Warning» involves 
that personal (serious) injuries may happened 
when precautions are not observed.

ATTENTION! Damage could be caused to the 
pump or installation. The mention «Attention» 
is used to indicate that by ignoring the relevant 
safety instructions, damage could be caused to 
the pump or its operation.

REMARK: Useful remark for product handling. Any 
possible difficulty is mentioned.

   2.2  Staff training
The personnel installing the pump must have the 
appropriate qualifications for this work.

   2.3  Risks incurred by failure to comply with the 
safety precautions
Failure to comply with the safety precautions 
could result in personal injury or damage to the 
pump or installation. It could also invalidate any 
claims for damages. 
In particular, lack of care may lead to problems 
such as:

•  failure of important pump or machinery functions,
•  danger to persons due to electrical, mechanical 

and bacteriological influences,
•  material damages.

   2.4  Safety precautions for the operator
Existing regulations for the prevention of acci-
dents must be followed. 
Dangers caused by electrical energy are to be 
excluded. Local or general rules issued by the IEC, 
VDE, etc. as well as the local electricity supply 
companies are to be observed.

   2.5  Safety information for inspection and assembly
The user must ensure that all inspection and ins-
tallation works are carried out by authorised and 
qualified specialists who have carefully studied 
these instructions.
Works on the pump or installation should only be 
carried out when the machine has been brought 
to a standstill.

   2.6  Unauthorized modification and manufacture of 
spare parts
Alterations to the pump or installation may only 
be carried out with the manufacturer’s consent. 
The use of original spare parts and accessories 
authorized by the manufacturer will ensure saf-
ety. The use of any other parts may invalidate 
claims invoking the liability of the companies 
WILO for any consequences.

  2.7  Unauthorized operating methods
The operating safety of the pump or installation 
supplied can only be guaranteed if it is used in 
accordance with chapter 4 of the operating inst-
ruction. The limiting values given in the catalogue 
or data sheet must neither be exceeded nor allo-
wed to fall below those specified.

3. Transport and intermediate storage

The booster is supplied on a pallet, it is protected from 
moisture and dust with a transparent plastic cover.

•  The equipment must be transported by means of 
authorised load devices.

ATTENTION! The stability of the load must be 
ensured since with this particular range of pumps, 
the centre of gravity has been shifted to the top, 
the handling should be done by a skilled staff and 
with an authorized equipment.
Transport straps must be secured to the existing 
transport lugs or placed round the base frame. 
A sticker on plastic bag reminds this transport 
advice (Fig. 2a).
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The pipes will not withstand loads and should 
not be used to secure loads in transit. Some sti-
ckers on manifolds reminds this advice (Fig. 2b).

ATTENTION! Loading the pipes in transit can result 
in leaks.

•  When the product is delivered, check it for any 
damage in transit. If any defect is found, inform the  
delivery company (forwarding agent). 
The pumps transport lock (if equipped) should be 
removed before the start o the pump (sticker Fig. 2c, 
2d).

ATTENTION! If the product is installed later on, 
store it in a dry place. Protect it from impacts and 
any outside influences (moisture, frost, etc. …). 
Handle the product with care.

4. Application
The booster is designed for boosting and maintaining 
the pressure when the water supply network is not 
well dimensioned or does not exist.
When a speed converter is integrated in the pumps, 
the electronic regulation system integrated in the 
control unit allows to get a constant pressure in the 
water supply network whatever the flow is.

The booster is either or supplied:
-  On load:  from the public water mains or from a  

                mains collection tank.
-  On suction: (on demand).

5. Product data

   5.1  Type key

CO-2 HELIX-V 2205/2-5,5/K/CC-03

CO = Standard version
COR = Standard version
            with variable speed

Operating mode of the
boosting system:
2 = 2 pumps in cascade
3 = 3 pumps in cascade
4 = pumps in cascade

Pump reference

Pump type:
V = vertical standard pump
VE = vertical electronic pump

Nominal flow (22 m3/h)
and number of stages per pump

Total number of impellers/pumps

Motor power when there is 2 motor po-
wers for the same number of pump stages

Pump with cartrige

Control unit: 
NO: Without
CE: electronic control
CC: automation control
VR: control for electronic pump

Variant of construction:
03: Manifolds Stainless steel 304 –  

  assembling glued
04: Manifolds Stainless steel 304 –  

  assembling in flange
05: Manifolds Stainless steel 304 –  

  assembling glued – in suction
06: Manifolds Stainless steel  304 –  

  assembling in flange – in suction

   5.2  Technical data
•  Max. operating pressure:          16 or 25 bars

•  Max. water temperature:         +70 °C

•  Max. ambiant temperature:     +40 °C

•  Three-phase voltage:               50 Hz 230/400V
  60 Hz 220/380V – 
  230/400V (option)

   5.3  Scope of delivery
•  Booster.
•  Control box or cabinet (separate from the booster 

set according to the type and power).
•  Installation instructions: booster, pump and auto-

matism.
•  Safety instruction.

   5.4  Accessories (compulsory).
•  Diaphragm pressure tank must be sized according 

to installation.

•  Dry running sensor:
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- on a collection tank -> float switch.
- on public water mains -> pressure switch.

6. Description and operating

   6.1  General description
The booster is a compact installation that is supplied 
completely piped-up and ready to connect. The only 
connections that have to be made are for suction and 
discharge and also the power mains.

Every accessory ordered is delivered separately.

The relevant instructions or standards must be obser-
ved for the connection to the public water supply 
mains. Regulations from the water companies must 
be included where appropriate. Local conditions (e.g. 
a supply pressure that is too high or fluctuates consi-
derably and which might require the installation of a 
pressure relief valve) must also be observed.

   6.2  Description of the product

 6.2.1  Mechanic and hydraulic installation compo-
nents (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d and Fig. 5)

-  The compact installation is mounted on a steel 
base frame with vibration absorbers (pos. 3). It 
consists of a group of 2 to 4 high pressure centri-
fugal pumps (pos. 1), connected to suction by 
means of flange (pos. 4) and a delivery manifold 
pipe (pos. 5).

-  A shut-off valve (pos. 6) is mounted on the 
suction and delivery side of each pump, and a 
non-return valve (pos. 7) on the delivery side of 
the pump. For the 52 m3/h, a flanged nipple (pos. 
12) is fitting between the shut-off valve and the 
non-return valve (Fig. 3). A unit composed of a 
pressure sensor (Fig. 5, pos. 8), pressure switch 
(Fig. 5, pos. 15), drain-cock (Fig. 5, pos. 14) and a 
shut off valve (Fig. 5, pos. 16) is mounted on the 
discharge manifold.

ATTENTION! When pumps are running, the shut 
off valve (pos. 16) should be open.

-  As an option, a low water protection device (Fig. 4, 
pos. 14) shall be retrofitted on the suction mani-
fold when supplied from the public water mains 
or a float switch shall be mounted when supplied 
from a collection tank. 

-  The control box (pos. 2) is mounted on the base 
frame by means of a stand (pos. 9). All electric 
components are delivered as ready-wired. In the 
case of large installation, the control cabinet is 
delivered separately (Fig. 1b) and ready-wired. The 
present installation and operating instruction only 
describe the complete installation of the booster.

 6.2.2  High pressure centrifugal pumps (pos. 1)
-  Different types of multistage high pressure 

centrifugal pumps are installed in the booster 
depending on the intended use and the perfor-
mance parameters required. The number of these 
pumps can vary between 2 and 4. The attached 
installation and operating instruction provides 
further information about the pumps. 

 6.2.3  Control box (pos. 2)
-  Different control and regulation boxes of 

different constructions (with or without speed 
converter) can be integrated and delivered to 
activate and control the booster. The attached 
installation and operating instruction provides 
further information about the control box. 

 6.2.4  Suction (pos. 4) and discharge (pos. 5) mani-
folds

-  Please find hereafter manifold diameters accor-
ding to flows and number of pumps that com-
pose the booster. 

   6.3  Function of the booster
The boosters are fitted with non self-priming, mul-
tistage high pressure centrifugal pumps as standard. 
The pumps increases the pressure and delivers water 
to the supply network via the delivery manifold pipe. 
In this purpose they are switched on and off or 
controlled depending on the pressure. The pressure 
sensor continuously measures the actual pressure 
value, converts it into a current signal and transmits 
it to the control box. Depending on demand and type 
of control system, the control box starts, or stops 
the pumps or changes the speed of rotation of one 
or several pumps until the preset control parameters 
are reached (a more precise description of the type 
of control system and control process is mentioned 
in the installation and operating instruction of the 
control box).

7. Installation and hydraulic connection

   7.1  Installation
Install the booster in a room that provides an easy 
access, well ventilated, frost-proof and protected 
against rain. 

Booster Number of pumps Ø Manifolds

COR-HELIX-V/VE 
4 m3/h

2 1”1/2
3 1”1/2(V) / 2”(VE)
4 2”(V) / 2”1/2(VE)

COR-HELIX-V/VE 
6 m3/h

2 2”
3 2”1/2
4 2”1/2

COR-HELIX-V/VE 
10 m3/h

2 2”1/2
3 2”1/2(V) / 3”(VE)
4 3”

COR-HELIX-V/VE 
16 m3/h

2 2”1/2(V) / 3”(VE)
3 3”(V) / DN100(VE)
4 DN100

COR-HELIX-V/VE 
22 m3/h

2 3”
3 DN100
4 DN125

COR-HELIX-V/VE 
36 m3/h

2 DN100
3 DN125
4 DN150

COR-HELIX-V/VE 
52 m3/h

2 DN125
3 DN150
4 DN200
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Be sure that the dimension of the technical room 
door is adequate to enter a booster. 
Adequate space must be provided for mainte-
nance work. The installation should be freely 
accessible from at least two sides. 
The installation surface must be level and hori-
zontal.

   7.2  Hydraulic connection

ATTENTION! Observe the requirements from 
the water supply companies and the local rule 
into force.

-  The connection of the suction and delivery mani-
folds can be made either on the right or left hand 
sides of the installation. It is recommended to 
close the ports that are not used with thread caps 
or blind flanges.

-  Valves must be fitted on the manifolds to isolate 
the booster if need be.

- The installation must be fitted with a diaphragm 
pressure tank (See the respective technical and 
operating instruction).

- The existing pipes must be installed free from 
stresses.

 Compensators with length limiters for flexible 
connecting pipes are recommended for this 
purpose in order to avoid stresses on the pipe 
connections and minimise the transmission of 
installation vibrations to the building installation.

Connection to public water supply
Be sure the installation can withstand the maxi-
mum pump pressure at zero flow plus the public 
water mains pressure. Otherwise connect the 
pressure relief valve to the booster outlet.

Connection on load to a tank
Be sure the installation can withstand the maxi-
mum pump pressure at zero flow plus the tank 
pressure. Otherwise connect the pressure relief 
valve to the booster outlet behind the tank.

Connection on suction to a tank
Be sure that the losses of head do not exceed the 
suction capacity of the pumps. It is recommended 
to use a foot-strainer valve with a pipe whose 
dimension is equal to or higher than the suction 
nominal diameter.

  7.3  Electrical connection

WARNING! Electrical shock hazard!
Electrical connections and checks must be per-
formed by an authorized electrician and according 
to the standards into force. 

To make the electrical connection, the corres-
ponding installation and operating instructions 
and attached electrical circuit diagrams must be 
observed. General points to be considered are 
listed below:

-  The type of current and voltage of the mains 
connection must comply with the details on the 
type plate and the circuit diagram of the control 
box.

- The electrical connecting cable must be adequa-
tely dimensioned according to the total power of 
the booster (see type plate).

- As a protection measure, the booster must be 
earthed according to the rules (i.e according to 
the local regulations and circumstances). The 
connections intended for this purpose are identi-
fied according (see circuit diagram).

- The base frame has to be connected to earth by 
using an earth braid linked to the frame (Fig. 1.c, 
pos. 11).

8. Commissioning
We recommend that the booster is first commis-
sioned by nearest WILO’s customer service agent 
or ask your central customer service department.

   8.1  General preparation and checking
-  Before switching on for the first time, check the 

wiring has been done correctly on site, particular-
ly the earthing. 

-  Check that the pipe connections are stress-free. 

-  Fill the installation and check visually for leaks. 

-  Open the shut-off valves on the pumps and in the 
suction and discharge manifold. 

-  Open the pump vent screws and slowly fill the 
pumps with water so that the air can escape 
completely. 

ATTENTION! Do not allow the pump to run dry. 
Dry running destroys the mechanical seal. 

-  With no water in the tank pressurize the tank to 
a pressure 0.3 bar lower than the starting pres-
sure of the pumps.

ATTENTION!  Do not exceed the maximum value 
of tank first-inflating.

- Dry running protection:
 With public water mains connection: pressure 

switch to be connected to the booster.
 In the tank, position the float switch for low water 

protection so that the booster switches off at 
minimum water level, 10 cm minimum above the 
bleed screw of the pump.

- Check the direction of rotation of the pumps : 
switch on briefly and check whether the direction 
of the pumps corresponds to the arrow on the 
pump label. Change over 2 phases if the direction 
of rotation is not correct.

WARNING! Electrical shock hazard! 
Switch off the installation main switch before 
changing over the phases.

-  Check the motor heat protections inside the 
control box are set for the right nominal current 
according to the data of the motor type plates.

-  On the control box check and set the operating 
parameters required according to the attached 
installation and operating instruction.
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   8.2 Commissioning the installation

After all preparations and checks according to 
section 8.1 have been done, switch on the main 
switch and set the control system to the auto-
matic mode. The pressure sensor measures the 
pressure and transmits a corresponding current 
signal to the control box. If the pressure is lower 
than the preset starting pressure, it then switches 
on the base load pump first of all (according to 
the preset parameters and type of setting) and 
then the peak load pumps if necessary until the 
pipes are filled with water and the set pressure 
has built up.

ATTENTION! 
Do not let the pump operate with delivery valve 
closed beyond one minute.

9. Maintenance
-  No particular maintenance is recommended for 

the booster during operating. 

-  If need be the mechanical seal can be easily 
replaced.

-  In long period of frost and stop it is recom-
mended to drain the pump by screwing off the 
bottom plug.

ATTENTION! 
Fill the pump before any new start.

10. Faults, causes and remedies
DANGER! SWITCH OFF the booster before any 
maintenance or repair work!

Faults Causes Remedies
ONE OR TWO PUMPS FAIL TO PRIME Air leak at suction. Check tightness of tall suction pipe 

connections. 
Check if the suction strainer is covered 
with water.

Foot-valve strainer not tight or obstruc-
ted.

Check tightness of the check valve, 
replace it if necessary.

Large losses of head at suction. Calculate the losses of head and make 
sure they are compatible with the pump 
NSPH.

Public water pressure too low or zero. If it recurs, it is recommended to use a 
tank.

Suction head too high. Make sure that the minimum water level 
of the tank is compatible with the NPSH 
of the pumps.

Suction piping obstructed or valve on 
suction manifold closed.

Check valve opening and clean the piping 
if necessary.

ONE PUMP FAILS TO RUN Thermal relay tripped. The pump „fault“ indicator on the control 
box must be lit. 
Check the setting of the thermal relay 
and reset it.
Check the direction of rotation, the cou-
pling or the current requirement of the 
motor concerned.

Magnetic circuit breaker or fuses defec-
tive or blown.

Check that the motor phases are not in 
short-circuit between them. Replace the 
motor if necessary.
Reset the circuit breaker or replace the 
fuses (check their ratings).

Pump shaft blocked. Switch off the electric supply of the con-
trol box and then check the shaft turns 
freely, if it is blocked, dismantle the pump.

Winding fault. Disconnect the terminal board of the 
terminal block and check the stator 
insulation to earth. Replace the motor if 
necessary.
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11. Spare parts
All spare parts must be ordered through WILO
Customer Services.
In order to avoid returns and incorrect orders,
please specify the name plate data for all orders.

Subject to technical alterations!

NO DELIVERY PRESSURE Flow higher than booster capabilities. Plan to replace the booster by a more 
adequate one (do not forget to contact 
us in any case).

One or two pumps are no more primed. Check that the suction strainer does not 
let air in or the tank filling point is too 
close from the strainer.

 Public water pressure lower than the 
minimum pressure planned.

Contact the public water supply company 
or replace the booster. Contact us.

A pump is obstructed by particles. Have the pump dismantled and cleaned.

Voltage of the motors too low. Check the voltage on motor terminals.

RANDOM OPERATING, STARTING 
FREQUENCY TOO HIGH 

Pressure transmitter defective. Check the setting: transmitter not stable, 
replace it if necessary.

Installation capacity too low. Add a tank.

No air inside the tank or under inflation. Pressurize the tank or replace the bladder.

TRIPPING FREQUENCY OF DRY RUNNING 
SAFETY TOO HIGH

Setting of dry running pressure switch 
too high .

Set the pressure switch correctly.

Drop of the public water supply pressure 
when starting the pumps.

Set the dry running pressure switch to 
the minimum value. If it recurs, the pub-
lic water mains is inadequate ; check the 
pressure with the pressure gauge when 
starting the pumps or contact the public 
water mains service.

OPERATING AUTOMATISM DEVICE 
DEFECTIVE

Control box or cabinet defective. See starting instruction of the control 
box or cabinet.

Wires disconnected. Check all connections to the terminal 
block of the control box.

Transmitter defective. Check the contacts, change the transmit-
ter concerned if necessary.

DELIVERY CHECK VALVE NOT TIGHT Valve diaphragm or ring destroyed. Change the valves.

CONVERTER FAULT The pump converter displays a fault 
indication.

See starting instruction of the pump.

THE BOOSTER DON’T STOP OR START The shut off valve (Fig. 5, pos. 16) is 
closed.

Open the shut off valve (pos.16).
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1. Generalità

   1.1   Riguardo a questo documento
La lingua d’origine di questa nota è francese. Tutte 
le altre lingue di questa nota di istruzioni sono tra-
duzioni della nota di istruzioni originale.

Le istruzioni per il montaggio e la messa in servizio 
fanno parte integrante del materiale e debbono 
essere disponibili in permanenza a prossimità. La 
stretta osservanza delle presenti istruzioni è una 
condizione necessaria all’installazione ed all’uso 
conformi del materiale.

La redazione delle istruzioni per il montaggio e la messa 
in servizio corrisponde alla versione del materiale ed alle 
norme di sicurezza vigenti alla data della sua stampa.

 2. Sicurezza
Le presenti istruzioni contengono informazioni 
fondamentali che vanno rispettate al momento 
del montaggio e della messa in servizio. Vanno 
pertanto imperativamente lette, come pure le 
istruzioni relative ai vari componenti dell’impian-
to, dall’installatore e dall’operatore del materiale, 
prima di procedere al montaggio ed alla messa in 
servizio. Oltre all’osservanza delle istruzioni gene-
rali della presente sezione, vanno anche osservate 
le specifiche prescrizioni di cui nei paragrafi suc-
cessivi.

   2.1  Simboli e segnali utilizzati in queste istruzioni

          Simboli

Simboli di sicurezza generale.

Rischi elettrici.

NOTA: ....

          Avvertenza:

PERICOLO!  Situazione estremamente perico-
losa.
L’inosservanza provoca la morte o gravi ferite.

AVVERTENZA!  L’utente può soffrire di ferite 
(gravi). ‘‘Avvertenza’’ significa verosimili danni 
fisici (gravi) quando l’indicazione non viene 
osservata.

ATTENZIONE!  Esiste un rischio di danneggia-
re la pompa/l’impianto. ‘‘Attenzione’’ segnala 
un’istruzione la cui inosservanza rischia di dan-
neggiare l’impianto e di pregiudicarne il buon 
funzionamento.

NOTA! osservazione utile sulla manipolazione del 
prodotto. Fa notare eventuali difficoltà.

   2.2  Qualifica del personale
È opportuno accertarsi della qualifica del perso-
nale che realizzerà il montaggio.

   2.3  Pericoli incorsi in caso di mancata osservanza 
delle prescrizioni
La mancata osservanza delle prescrizioni di sicu-
rezza può costituire un pericolo per le persone, la 

pompa o l’impianto. Può anche far decadere ogni 
diritto alla garanzia.
Più precisamente, i pericoli incorsi possono essere 
i seguenti:

•  mancata attivazione di funzioni importanti della 
pompa o dell’impianto.

•  pericoli per le persone conseguenti ad influenze 
elettriche, meccaniche o batteriologiche,

•  danni materiali.

   2.4  Prescrizioni di sicurezza per l’utente
Le prescrizioni di sicurezza vanno osservate in 
modo da escludere ogni rischio di incidente, 
come pure va escluso qualsiasi pericolo connesso 
all’energia elettrica.
Le disposizioni della normativa locale o generale 
[IEC, VDE, ecc.], nonché le prescrizioni dell’azi-
enda che fornisce l’energia elettrica, andranno 
osservate.

   2.5  Consigli di sicurezza per i lavori di ispezione e 
di montaggio
L’utente deve far eseguire questi lavori da una 
persona specializzata che ha avuto conoscenza 
del contenuto delle istruzioni.
I lavori sulla pompa o sull’impianto vanno eseguiti 
solo se le apparecchiature corrispondenti sono 
all’arresto.

   2.6  Modifica del materiale ed uso di pezzi di ricam-
bio non autorizzati
La pompa/l’impianto può essere modificata/o solo 
previo consenso del fabbricante. L’uso di pezzi di 
ricambio originali e di accessori autorizzati garan-
tisce la sicurezza. La nostra società declina ogni 
responsabilità in caso di uso di altri pezzi.

   2.7  Modi di uso non autorizzati
La sicurezza di funzionamento della pompa/
dell’impianto consegnata/ o è garantita solo se le 
prescrizioni descritte al capitolo 4 delle istruzioni 
per l’uso sono osservate. I valori - massimi, minimi 
- indicati nel catalogo o nella scheda tecnica non 
debbono essere superati.

3. Trasporto e stoccaggio prima dell’uso
Il booster è consegnato su un pallet, al riparo dall’um-
idità e dalla polvere, con una fodera di plastica tras-
parente.

•  Il trasporto va realizzato con un’attrezzatura di solle-
vamento di carico debitamente autorizzata.

ATTENZIONE!  La stabilità statica dell’apparecchio 
va tassativamente presa in considerazione perché, 
in ragione della costruzione stessa delle pompe, 
esiste uno spostamento del centro di gravità verso 
la parte superiore.  
La manipolazione deve essere effettuata da un 
personale qualificato ed un materiale adeguato ed 
autorizzato.
Le cinghie per la movimentazione vanno fissate 
agli anelli di sollevamento previsti a tale scopo, o 
sistemati attorno al telaio di acciaio. Una vignet-
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ta sul sacchetto di plastica ricorda le istruzioni di 
sicurezza (Fig. 2a).
I collettori non sono adeguati alla movimenta-
zione del booster e non vanno in nessun caso 
utilizzati come punto di aggancio. Vignette sulle 
collettori ricordano queste istruzioni di sicurezza 
(Fig. 2b)

ATTENZIONE!  Qualsiasi movimentazione a mezzo 
dei collettori può provocare perdite di tenuta stag-
na.

•  A ricevimento del materiale, verificare che esso non 
abbia subito eventuali danni durante il trasporto. In 
caso di danno, prendere tutte le misure utili nei con-
fronti del vettore.

•  Rimuovere la barra di bloccagio prima del avviamento 
dell booster (Fig. 2c, 2d)

ATTENZIONE!  Se il materiale fornito non è 
destinato ad essere installato immediatamente, 
immagazzinarlo in un locale asciutto e proteggerlo 
dagli urti e da ogni influenza esterna (umidità, gelo, 
ecc.). 
Manipolare l’apparecchiatura con cautela.

4. Applicazione
Il booster ha per funzione essenziale di assicurare la 
messa ed il mantenimento sotto pressione di una rete 
di distribuzione d’acqua dalla pressione insufficiente 
o inesistente.
Nel caso di variatore di velocità integrato alle pompe, 
il sistema di regolazione elettronica integrato nell’or-
gano di comando consente di ottenere una pressione 
costante sulla rete qualunque sia la portata.

L’alimentazione in acqua del modulo è possibile:
- In carico: a partire dalla rete d’acqua urbana o a 

partire da una camera di stoccaggio.
-  In aspirazione (su domanda).

5. Dati tecnici

   5.1  Designazione della pompa

CO-2 HELIX-V 2205/2-5,5/K/CC-03

CO = Versione standard
COR = Versione standard 
            elettronica
Modo di funzionamento
del modulo:
2 = 2 pompe in cascata
3 = 3 pompe in cascata
4 = 4 pompe in cascata
Modello di pompa

Modello di pompa:
V = verticale
VE = pompa elettronica verticale

Portata nominale (22 m3/h) e 
numero di giranti per pompe

Quantità di girante rifilate

Potenza del Motore quando ci
sono 2 potenza motori per lo stesso
numero di piani

Pompa con cartuccia

Automatismo: 
Niente : senza cassetta
CE : comando elettronico
CC : comando automa
VR : comando per pompa elettronica

Variante di costruzione:
03 : Collettore acciaio inossidabile 304 
       - assemblaggio incollato
04 : Collettore acciaio inossidabile 304 
       - assemblaggio a flangia
05 : Collettore acciaio inossidabile 304 
       - assemblaggio incollato - in aspirazione
06 : Collettore acciaio inossidabile 304 
       - assemblaggio a flangia - in aspirazione

   5.2  Caratteristiche tecniche
•  Pressione massima di esercizio: 16 o 25 bar

•  Temperatura massima dell’acqua:+70 °C

•  Temperatura massima ambiente: +40 °C

•  Tensione trifase: 50 Hz 230/400V
                               60 Hz 220/380V – 
                               230/400V (opzione)

   5.3  Contenuto della fornitura
•  Booster.
•  Cassetta o armadio elettrico (remoto a seconda 

del modello e della potenza).
•  Istruzioni per la messa in servizio: booster, 

pompa, automatismo.
•  Istruzioni di sicurezza.

   5.4  Accessori (obbligatori).
•  Serbatoio da dimensionare secondo l’impianto.
•  Sensore mancanza acqua:
- su camera -> galleggiante.
- su rete d’acqua urbana -> pressostato.
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6. Descrizione e funzionamento

   6.1  Descrizione generale
Il booster è un impianto compatto, consegnato con la 
sua tubazione completa e pronta ad essere collegata. 
Rimangono solo da prevedere il collegamento della 
tubazione di aspirazione e di mandata ed il collega-
mento alla rete elettrica.

Ogni accessorio ordinato è consegnato separata-
mente.

Per il collegamento alla rete pubblica di distribuzione 
d’acqua, vanno osservate le normative o le norme 
vigenti, completate eventualmente dalle prescrizioni 
delle aziende di distribuzione dell’acqua. Peraltro, 
le particolarità locali (ad esempio, una pressione di 
aspirazione troppo elevata o troppo variabile, che 
richiede eventualmente il montaggio di un riduttore 
di pressione) vanno prese in considerazione.

   6.2  Descrizione del prodotto

 6.2.1  Componenti meccanici ed idraulici dell’impian-
to  (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d et Fig. 5)

-  L’impianto compatto è montato su un telaio di 
acciaio con elementi antivibranti (rif. 3). Si com-
pone di un gruppo da 2 a 4 pompe centrifughe ad 
alta pressione (rif. 1), collegate a mezzo di un col-
lettore di aspirazione (rif. 4) e di mandata (rif. 5). 
Su ogni pompa, una valvola di isolamento (rif. 6) è 
montata lato aspirazione e lato mandata, ed una 
valvola di non-ritorno (valvola di ritegno) (rif. 7) 
è montata lato mandata. Nella versione 52 m3/h, 
una flangia (rep.12) è posizionnata tra il rubinetto 
d’arresto e valvola di non-ritorno (Fig. 3). Un sot-
togruppo con sensore di pressione (Fig. 5, rif. 15), 
manometro (Fig. 5, rif. 8), dispositivo di spurgo 
(Fig. 5, rif. 14) e valvola di isolamento (Fig. 5, rif. 
16) è montato a livello del collettore di mandata.

ATTENZIONE! in funzionamento, il rubinetto 
d’arresto (rep.16) deve sempre essere in posi-
zione aperta.

-  In opzione, una protezione contro la mancanza 
d’acqua (Fig. 4) va montata ulteriormente a livello 
del collettore di aspirazione nel caso di un’alimen-
tazione su rete d’acqua urbana oppure un galleg-
giante va montato nel caso di un’alimentazione su 
camera di stoccaggio.

-  Negli impianti di piccola e media potenza, la 
cassetta di comando (rif. 2) è montata sul telaio 
mediante un braccio di sostegno (rif. 9). Tutti 
i componenti elettrici sono consegnati cabla-
ti. Negli impianti di forte potenza, l’armadio di 
comando è consegnato separato (Fig. 1b) e pre-
cablato. In questo caso, il cablaggio finale va rea-
lizzato sul sito. Le presenti istruzioni per il mon-
taggio e la messa in servizio contengono solo una 
descrizione generale del booster nel suo insieme.

 6.2.2  Pompe centrifughe ad alta presione (rif. 1)
- A seconda dell’uso previsto e dei parametri di 

potenza richiesti, vari tipi di pompe centrifughe 
ad alta pressione multicellulari sono integrati nel 
booster. Il numero di queste pompe può variare 
da 2 a 4. Per ulteriori chiarimenti, consultare le 

corrispondenti istruzioni per il montaggio e la 
messa in servizio. 

 6.2.3  Cassetta di comando (rif. 2)
-  Per il pilotaggio e la regolazione del booster, è 

possibile integrare e consegnare vari modelli di 
cassette di comando e di regolazione con varie 
costruzioni (con o senza variatore di velocità). 
Le informazioni relative alla cassetta di comando 
integrata nel vostro booster sono fornite nelle 
allegate istruzioni. 

 6.2.4  Collettore aspirazione (rif. 4) e mandata (rif. 5)
-  Troverete qui di seguito i diametri dei collettori a 

seconda delle portate e del numero di pompe che 
compongono il booster.

   6.3  Funzione del prodotto
I booster sono dotati in serie di pompe centrifughe 
ad alta pressione multicellulari non autoadescanti. 
Le pompe aumentano la pressione e trasferiscono 
l’acqua verso la rete di distribuzione per il tramite del 
collettore di mandata. Per questo, sono attivate/disa-
ttivate o regolate in funzione della pressione. Grazie 
al sensore di pressione, il valore reale di pressione 
è misurato in continuo poi trasmesso alla cassetta 
di comando. A seconda del caso e del tipo di rego-
lazione, la cassetta di comando avvia, permuta o 
arresta le pompe o modifica la velocità di rotazione 
di una o più pompe finché i parametri di regolazione 
predefiniti vengono raggiunti (le istruzioni per il mon-
taggio e la messa in servizio della cassetta di comando 
contengono una descrizione più precisa del tipo e del 
processo di regolazione).

Booster Numero di pompe Ø Collettori

COR-HELIX-V/VE 
4 m3/h

2 1”1/2
3 1”1/2(V) / 2”(VE)
4 2”(V) / 2”1/2(VE)

COR-HELIX-V/VE 
6 m3/h

2 2”
3 2”1/2
4 2”1/2

COR-HELIX-V/VE 
10 m3/h

2 2”1/2
3 2”1/2(V) / 3”(VE)
4 3”

COR-HELIX-V/VE 
16 m3/h

2 2”1/2(V) / 3”(VE)
3 3”(V) / DN100(VE)
4 DN100

COR-HELIX-V/VE 
22 m3/h

2 3”
3 DN100
4 DN125

COR-HELIX-V/VE 
36 m3/h

2 DN100
3 DN125
4 DN150

COR-HELIX-V/VE 
52 m3/h

2 DN125
3 DN150
4 DN200
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7. Installazione e collegamento idraulico

   7.1  Installazione
Installare il booster in un locale facilmente acces-
sibile, normalmente ventilato e protetto dal gelo 
e della pioggia. Accertarsi che la porta del locale 
consenta il passaggio del booster.
È opportuno prevedere uno spazio sufficiente per 
i lavori di manutenzione.
L’apparecchiatura deve essere liberamente acces-
sibile da almeno due lati. La superficie di installa-
zione deve essere orizzontale e piana.

   7.2  Collegamento idraulico

ATTENZIONE!  Rispettare i requisiti delle azien-
de di alimentazione in acqua e la locale norma 
vigente.

-  Il collegamento dei collettori aspirazione e man-
data può essere eseguito indifferentemente a 
destra o a sinistra. Gli orifizi non utilizzati vanno 
ostruiti con tappi o flange in dotazione.

- Prevedere sui collettori, valvole per isolare il 
modulo in caso di intervento.

-  L’impianto deve sempre essere dotato di un ser-
batoio a vescica.

 (Vedi corrispondenti istruzioni tecniche e di messa 
in servizio).

-  Le tubazioni presenti sul sito debbono tassati-
vamente essere installate senza alcuna tensione.

 A tale scopo, si consiglia di utilizzare manicotti 
antivibrazione o tubi di collegamento flessibili per 
impedire la deformazione delle connessioni rigide 
e ridurre la trasmissione delle vibrazioni dell’appa-
recchiatura in direzione dell’edificio.

Su rete d’acqua urbana
Accertarsi che l’impianto possa supportare la 
pressione massima della pompa dalla portata a 
zero maggiorata dalla pressione dell’acqua urba-
na. Nel caso contrario, collegare un regolatore di 
pressione all’uscita del booster.

In carico su camera di stoccaggio
Accertarsi che l’impianto possa supportare la pres-
sione massima della pompa dalla portata a zero 
maggiorata dalla pressione della camera di stoc-
caggio. Nel caso contrario, collegare un regolatore 
di pressione all’uscita del booster dopo il serbatoio.

In aspirazione su camera di stoccaggio
Accertarsi che le perdite di carico non superino la 
capacità di aspirazione delle pompe. Si consiglia 
di utilizzare una valvola di fondosucchieruola con 
una tubazione dalla dimensione almeno pari o 
superiore al diametro nominale di aspirazione.

  7.3  Collegamento elettrico

AVVERTENZA!  Rischio di scossa elettrica!
I collegamenti elettrici ed i controlli vanno esegui-
ti da un elettricista autorizzato ed in conformità 
alle vigenti norme.

Per il collegamento elettrico, è opportuno rispet-
tare tassativamente le corrispondenti istruzioni 
per il montaggio e la messa in servizio nonché gli 

schemi elettrici forniti. In linea di massima, i punti 
da osservare sono i seguenti:

-  Non è possibile collegare la cassetta del booster 
su una tensione diversa da quella indicata sulla 
piastrina segnaletica e sullo schema di collega-
mento elettrico della cassetta di comando.

-  Il cavo di collegamento elettrico va correttamente 
dimensionato in funzione della potenza comples-
siva del booster (vedi piastrina segnaletica).

-  A titolo cautelativo, il booster va messo a terra 
in maniera regolamentare (cioè in conformità 
alle prescrizioni e condizioni locali); le connes-
sioni previste a tale scopo sono segnalate di 
conseguenza (vedi anche lo schema di collega-
mento elettrico).

-  E necessario realizzare una messa a terra del telaio 
utilizzando una treccia di massa collegata al telaio 
(Fig. 1.c, rif. 11).

8. Messa in servizio
Vi consigliamo di affidare la prima messa in ser-
vizio del vostro booster all’agente del servizio 
di assistenza dopo vendita WILO più vicino o, 
semplicemente, alla nostra centrale di assistenza 
dopo vendita.

   8.1  Preparativi generali e misure di controllo
-  Prima della prima messa in servizio, verificare il 

cablaggio realizzato su sito, in specie la messa a 
terra.

-  Accertarsi che le connessioni rigide siano prive di 
qualsiasi tensione.

-  Riempire l’impianto e ricercare eventuali difetti di 
tenuta stagna tramite un controllo visivo.

- Aprire le valvole di isolamento a livello delle pompe 
e nella condotta di aspirazione e di mandata.

-  Allentare le viti di spurgo delle pompe, poi riem-
pire lentamente le pompe con acqua in modo da 
lasciar evacuare l’aria completamente. 

ATTENZIONE!  Mai far funzionare il modulo a 
secco. Il funzionamento a secco distrugge la 
guarnizione meccanica di tenuta stagna. 

-  Serbatoio vuoto d’acqua, gonfiare il serbatoio ad 
una pressione di 0,3 bar inferiore alla pressione di 
avviamento delle pompe.

ATTENZIONE!  Non superare il valore massimo di 
gonfiamento preliminare del serbatoio.

-  Protezione mancanza d’acqua:
 Su rete d’acqua urbana: pressostato da collegare 

sul booster.
 Nella camera di stoccaggio, posizionare il galleg-

giante di protezione mancanza d’acqua in modo 
che il booster si fermi quando il livello minimale 
d’acqua viene raggiunto, minimo 10 cm sopra il 
tappo di purga della pompa.

-  Controllare il senso di rotazione delle pompe: in 
occasione di un breve avviamento, verificare se il 
senso di rotazione delle pompe corrisponde alla 
freccia disegnata sull’etichetta della pompa. Se il 
senso di rotazione è errato, invertire due fasi.
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AVVERTENZA!  Rischio di scossa elettrica!
Prima di invertire le fasi, tagliare l’interruttore 
principale dell’impianto.

- Accertarsi che le protezioni termiche motore 
situate nella cassetta di comando siano rego-
late sulla corretta corrente nominale, riferirsi alle 
istruzioni della scatola.

-  Sulla cassetta di comando, controllare e regolare 
i parametri di esercizio richiesti, in conformità alle 
istruzioni per il montaggio e la messa in servizio 
fornite.

   8.2 Messa in servizio dell’impianto
Effettuati tutti i preparativi e tutti i controlli indi-
cati nella sezione 8.1, potete attivare l’interrut-
tore principale e mettere la regolazione in modo 
automatico. Il sensore di pressione misura quindi 
la pressione esistente e trasmette il segnale di 
corrente corrispondente alla cassetta di coman-
do. Se la pressione è inferiore alla pressione di 
avviamento predefinita, questa situazione ha per 

effetto (a seconda dei parametri predefiniti e del 
tipo di regolazione) di avviare la pompa principale 
poi, all’occorrenza, le pompe ausiliarie, finché la 
rete sia colma d’acqua e che la pressione predefi-
nita sia stabilita.

ATTENZIONE! 
Non lasciar funzionare la pompa, valvola di man-
data chiusa, oltre a qualche minuto.

9. Manutenzione
-  Il booster non richiede nessuna manutenzione 

particolare durante il funzionamento.

-  All’occorrenza, la guarnizione meccanica può 
essere sostituita facilmente.

-  In periodo di gelo e di arresto prolungato della 
pompa, occorre spurgarla, svitando il tappo infe-
riore.

ATTENZIONE! 
Riempire la pompa prima di qualsiasi nuova utiliz-
zazione.

10. Guasti, cause e rimedi
PERICOLO! Prima di qualsiasi intervento  
METTERE FUORI TENSIONE il modulo!

Guasti Cause Rimedi
UNA POMPA O DUE NON SI ADESCANO Presa d’aria all’aspirazione. Controllare la tenuta stagna di tutti i rac-

cordi della tubazione di aspirazione.
Verificare se la succhieruola di aspirazio-
ne è correttamente ricoperta d’acqua.

Valvola di fondo-succhieruola non stag-
na o ostruita.

Verificare la tenuta stagna della valvola, 
sostituirla se necessario.

Importanti perdite di carico all’aspirazi-
one.

Calcolare le perdite di carico ed accertarsi 
che esse siano compatibili con il NPSH 
delle pompe.

Pressione d’acqua urbana insufficiente 
o a zero.

Se il fenomeno si ripete, è importante 
utilizzare una camera di stoccaggio.

Altezza di aspirazione su camera ecces-
siva.

Accertarsi che il livello minimo della camera 
sia compatibile con il NPSH delle pompe.

Tubazione di aspirazione ostruita o val-
vola su collettore aspirazione chiusa.

Verificare l’apertura della valvola e pulire 
la tubazione se necessario.

UNA POMPA NON FUNZIONA Scatto protezione termica. La spia ‘‘difetto’’ pompe sulla cassetta 
deve essere accesa.
Verificare la regolazione della protezione 
termica e riattivare. 
Verificare il senso di rotazione, l’accoppi-
amento o l’intensità assorbita dal motore 
interessato.

Disgiuntore magnetico o fusibili difettosi 
o bruciati.

Verificare che le fasi del motore non 
siano in cortocircuito tra di loro.
Sostituire il motore se necessario.
Riattivare il disgiuntore o sostituire i 
fusibili (verificare il loro calibro).

Albero pompa bloccato. Tagliare l’alimentazione elettrica della 
cassetta poi verificare la libera rotazione 
dell’albero, se questo rimane bloccato, 
procedere allo smontaggio della pompa.

Difetto avvolgimento. Disinnestare la morsettiera del motore 
interessato e controllare l’isolamento
dello statore rispetto alla terra. Sostituire 
il motore se necessario.
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11. Pezzi di ricambo
Tutti i pezzi di ricambio vanno ordinati diretta-
mente presso il servizio di assistenza dopo ven-
dita della WILO.
Per evitare errori, si prega di specificare i dati che 
figurano sulla piastrina segnaletica della pompa 
per qualsiasi ordinazione.

Con riserva di modifiche tecniche!

MANCANZA DI PRESSIONE IN MANDATA Portata superiore alle possibilità del 
modulo.

Provvedere alla sostituzione del modulo 
con un altro più adeguato (consultarci in 
ogni caso).

Una o due pompe disadescate. Verificare che la succhieruola di aspirazione 
non assorbi aria o che il riempimento della 
camera sia troppo vicino alla succhieruola.

 Pressione d’acqua urbana inferiore alla 
pressione minima prevista.

Azione presso il servizio delle acque o 
sostituzione del modulo. Consultarci.

Una pompa è ostruita da corpi estranei. Far smontare e pulire la pompa.

I motori sono alimentati con una tensio-
ne insufficiente.

Verificare la tensione ai morsetti dei 
motori.

FUNZIONAMENTO ALEATORIO,
AVVIAMENTI FREQUENTI DELLE POMPE

Trasmettitore di pressione difettoso. Verificare la regolazione: instabilità del 
trasmettitore, all’occorrenza sostituirlo.

Mancanza di capacità dell’impianto. Installare un serbatoio supplementare.

Assenza d’aria nel serbatoio o sottoin-
flazione del serbatoio.

Procedere al gonfiamento del serbatoio o 
sostituire la vescica.

FREQUENTE ATTIVAZIONE DELLA
SICUREZZA MANCANZA D’ACQUA

Pressostato mancanza d’acqua regolato
troppo alto.

Procedere alla regolazione corretta del 
pressostato.

Caduta della pressione d’acqua urbana al 
momento degli avviamenti
delle pompe.

Regolare il pressostato mancanza di 
acqua sul minimo. Se il fenomeno persis-
te, la rete d’acqua urbana è insufficiente; 
controllare la pressione al manometro 
durante l’avviamento delle pompe, o 
consultare il servizio delle acque.

AUTOMATISMO DI FUNZIONAMENTO
DIFETTOSO

Cassetta o armadio difettosa/o. Vedi le istruzioni relative alla cassetta o 
all’armadio.

Fili disconnessi. Verificare i contatti, sostituire il trasmet-
titore interessato se necessario.

Trasmettitore difettoso. Verificare i contatti, sostituire il trasmetti-
tore interessato se necessario.

VALVOLA IN MANDATA NON
STAGNA

Membrana o guarnizione di valvola dis-
trutta.

Sostituire le valvole.

IL VARIATORE È IN DIFETTO Il variatore pompa visualizza un messag-
gio di errore.

Vedi le istruzioni per la messa in servizio 
della pompa.

NON SENTENZA O NON AVVIAMENTO 
DEL BOOSTER

Valvola d’isolamento del trasmettitore 
chiusa.

Aprire la valvola (rif. 16).
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1. Generalidades

   1.1   Acerca de este documento
La lengua de origen de estas instrucciones es el 
francés. Todas las demás lenguas de este prospecto 
de instrucciones son traducciones del prospecto de 
instrucciones original.

Las instrucciones de montaje y de puesta en ser-
vicio forman parte integrante del material y deben 
estar permanentemente disponibles y cerca del 
equipo. El respeto estricto de estas instrucciones 
es una condición necesaria para la instalación y la 
utilización conformes del material.

La redacción de las instrucciones de montaje y de 
puesta en servicio corresponde a la versión del 
material y a las normas de seguridad vigentes a la 
fecha de su impresión.

 2. Seguridad
El presente manual contiene las instrucciones 
primordiales que deben respetarse durante el 
montaje y la puesta en servicio. Por esta razón es 
indispensable que el responsable del montaje y el 
operador del material lean atentamente las pre-
sentes instrucciones sobre los diferentes com-
ponentes de la instalación, antes de proceder al 
montaje y a la puesta en servicio. Cabe observar, 
no solamente las instrucciones generales de esta 
sección, sino también las prescripciones específi-
cas que se abordan en los siguientes puntos.

   2.1  Señalización de las consignas de las instruc-
ciones

          Símbolos

Símbolos de seguridad general.

Riesgos eléctricos.

NOTA: ....

          Advertencia: 

¡PELIGRO!  Situación extremadamente peligro-
sa. El no respeto de la consigna puede ocasio-
nar la muerte o heridas graves.
¡ADVERTENCIA! El usuario puede sufrir heridas 
(graves). «Advertencia»: implica que los daños 
corporales (graves) son probables cuando las 
indicaciones no son respetadas.

¡CUIDADO! Existe un riesgo de dañar la bomba/
instalación. «Cuidado»: Indica una instrucción 
cuya no observación puede provocar un daño 
para el material y su funcionamiento.

NOTA! Observación útil sobre el manejo del producto. 
Permite notar las dificultades imprevistas.

   2.2  Cualificación del personal
Se aconseja confirmar la cualificación del perso-
nal que deberá efectuar el montaje.

   2.3  Riesgos que se corren en caso de no observar 
las consignas
La no observación de las consignas de seguridad 
puede constituir un peligro para las personas, 
para la bomba o la instalación. Asimismo, puede 
generar la suspensión de todo recurso en garantía.
Más precisamente, los riesgos que se corren pue-
den ser los siguientes:

•  falla de las funciones importantes de la bomba o 
de la instalación,

•  peligros para las personas por influencias eléctri-
cas, mecánicas o bacteriológicas,

•  daños materiales.

   2.4  Consignas de seguridad para el usuario
Conviene observar las consignas con el fin de 
excluir cualquier riesgo de accidente. Cabe excluir 
además, cualquier peligro vinculado con la energía 
eléctrica.
La instalación deberá estar conforme a las dis-
posiciones de la reglamentación local o general 
[IEC, VDE, etc.], así como a las prescripciones de la 
empresa que suministra la energía eléctrica.

   2.5  Consejos de seguridad para las obras de 
inspección y de montaje
El usuario debe encomendar esas obras a una 
persona especializada y cualificada que haya leído 
atentamente el contenido del presente manual.
Las obras realizadas en la bomba o en la instala-
ción sólo deben llevarse a cabo si el equipo corre-
spondiente se encuentra desactivado.

   2.6  Modificación del material y utilización de pie-
zas de recambio no homologadas
Ninguna modificación de la bomba o de la instala-
ción podrá ser efectuada, salvo previa autoriza-
ción del fabricante.
La utilización de piezas de recambio originales y 
de accesorios autorizados por el fabricante garan-
tiza la seguridad. La utilización de cualquier otra 
pieza deslinda toda responsabilidad de nuestra 
sociedad.

   2.7  Modos de utilización no autorizados
La seguridad de funcionamiento de la bomba/
instalación suministrada queda garantizada 
solamente si las prescripciones precisadas en el 
capítulo 4 de las instrucciones de uso son respe-
tadas. Los valores indicados en el catálogo o la 
ficha técnica no deberán excederse por ningún 
motivo, tanto el máximo como el mínimo.

3. Transporte y almacenamiento antes de 
su utilización
El compresor es suministrado en palet, está protegi-
do contra la humedad y el polvo mediante una funda 
de plástico transparente.

•  El transporte se deberá realizar utilizando un monta-
cargas debidamente autorizado.
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¡CUIDADO! La estabilidad estática del aparato es 
de suma importancia pues debido a la misma cons-
trucción de las bombas, existe un desfase del centro 
de gravedad hacia la parte superior. La manipulación 
debe ser efectuada por un personal cualificado y un 
material adaptado y autorizado.
Las correas de manutención deben estar atadas a 
los anillos previstos para ello, o situados alrede-
dor del chasis de acero. Un autoadhesivo puesto 
sobre la funda plástica recuerda estas consignas 
de seguridad (Fig. 2a).
Los colectores no son apropiados para la manu-
tención del compresor y no deberán utilizarse 
en ningún caso como punto de enganche. Los 
autoadhesivos puesto sobre los colectores recu-
erdan estas consignas (Fig. 2b)

¡CUIDADO! Cualquier manutención efectuada 
utilizando los colectores puede provocar pérdidas 
de estanqueidad.

•  A la recepción del material, verificar que no haya 
sufrido daños durante el transporte. En caso de 
constatar un defecto, tomar todas las disposicio-
nes necesarias con el transportista.

•  La barra de bridado de las bombas (así equipada) 
debe desmontarse antes del arranque del compresor 
(ver autoadhesivos Fig. 2c, 2d)

¡CUIDADO! Si la instalación del material debe 
hacerse ulteriormente, almacenarlo en un sitio seco. 
Protéjase de golpes y de cualquier influencia exteri-
or (humedad, heladas, etc.).  
Manipular el aparato con precaución.

4. Aplicación
La función esencial del compresor es asegurar la 
puesta bajo presión y el mantenimiento de ésta, de 
una red de distribución de agua con presión insufi-
ciente o inexistente.
En el caso de variador de velocidad integrado a las 
bombas, el sistema de regulación electrónica inte-
grado en el órgano de mandos permite obtener una 
presión constante sobre la red, cualquiera que sea el 
caudal.

La alimentación en agua del módulo es posible:
-  En carga: a partir de la red de abastecimiento de 

agua urbana o a partir de un depósito.
-  En aspiración (sobre pedido).

5. Datos técnicos

   5.1  Designación de la bomba

CO-2 HELIX-V 2205/2-5,5/K/CC-03

CO = Versión estándar
COR = Versión estándar
            electrónica
Modo de funcionamiento
del módulo:
2 = 2 bombas en cascada
3 = 3 bombas en cascada
4 = 4 bombas en cascada
Modelo de bomba

Tipo de bomba :
V = bomba estándar vertical
VE = bomba electrónica vertical

Caudal nominal (22 m3/h) y 
número de ruedas por bomba 

Número de ruedas cortadas

Potencia motor cuando existe
dos potencias para el mismo
número de ruedas

Bomba con cartucho

Automatismo : 
Ninguno: Sin cofre
CE: mando electrónico
CC: mando autómata
VR : mando para bomba electrónica

Variante de construcción:
03: Colector acero inoxidable 304  

  – ensamblaje encolado
04: Colector acero inoxidable 304  

  – ensamblaje con brida
05: Colector acero inoxidable 304  

  – ensamblaje encolado – en aspiración.
06: Colector acero inoxidable 304  

  – ensamblaje con brida – en aspiración.

   5.2  Características técnicas
•  Presión de servicio máxima: 16 o 25 bares

•  Temperatura máxima del agua: +70 °C

•  Temperatura ambiental máxima: +40 °C

•  Tensión trifásica:  50 Hz 230/400V
                               60 Hz 220/380V – 
                                          230/400V (opcional)

   5.3  El suministro comprende
•  Compresor.
•  Cofre o armario eléctrico (remoto según el mode-

lo y la potencia).
•  Instrucciones de puesta en servicio: compresor, 

bomba, automatismo.
•  Instrucciones de seguridad.

   5.4  Accesorios (obligatorio).
•  Depósito que debe calcularse las dimensiones 

según la instalación.
•  Detector de falta de agua:
- en depósito -> flotador.
- en red de agua urbana -> presostato.
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6. Descripción y funcionamiento

   6.1  Descripción general
El compresor es una instalación compacta, sumi-
nistrada con su tubería completa y lista para ser 
conectada. Solamente se debe prever la conexión de 
la tubería de aspiración y de descarga, así como las 
conexiones a la red eléctrica.

Cualquier accesorio solicitado será suministrado por 
separado.

Para la conexión a la red pública de distribución de 
agua, conviene respetar la reglamentación o las nor-
mas vigentes, complementadas eventualmente con 
las prescripciones de las empresas de abastecimiento 
de agua. Asimismo, deberán considerarse las particu-
laridades locales (por ejemplo, en caso de presión de 
aspiración demasiado elevada o demasiado variable, 
que requiera el posible montaje de un regulador de 
presión).

   6.2  Descripción del producto

 6.2.1  Componentes mecánicos e hidráulicos de la 
instalación (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d y Fig. 5)

-  La instalación compacta está montada sobre un 
chasis de acero con pitones antivibración (nº. 
3). Se compone de un grupo de 2 a 4 bombas 
centrífugas de alta presión (nº. 1), conectadas 
por medio de un colector de aspiración (nº. 4) y 
de descarga (nº. 5). Sobre cada bomba hay una 
válvula de aislamiento (nº. 6) lado aspiración y 
lado descarga, y una válvula de retención (nº. 7) 
del lado descarga. En la versión 52 m3/h, se inter-
cala una conexión a brida (nº.12) entre la válvula 
de aislamiento y la válvula antirretorno (Fig. 3). 
Un subconjunto con detector de presión (Fig. 5, 
nº.15), manómetro (FIG. 5, nº. 8), purgador (Fig. 5, 
nº. 14) y válvula de aislamiento (Fig. 5, nº.16) está 
montado al nivel del colector de descarga.

¡CUIDADO! en funcionamiento, la válvula de ais-
lamiento (nº. 16) deben siempre ser en posición 
abierta.

- Opcionalmente, deberá montarse ulteriormente 
una protección contra la falta de agua (Fig. 4) al 
nivel del colector de aspiración, en el caso de una 
alimentación a partir de la red de agua urbana, o 
un flotador, en el caso de una alimentación a partir 
de depósito.

-  En las instalaciones de pequeña y mediana poten-
cia, el cofre de mandos (nº. 2) estará montado 
sobre chasis mediante una superestructura (nº. 9). 
Todos los componentes eléctricos vienen sumi-
nistrados cableados. En las instalaciones de fuerte 
potencia, el armario de mandos es suministrado 
por separado (Fig. 1b) y precableado. En ese caso, 
el cableado final debe realizarse en el lugar de la 
instalación. Las presentes instrucciones de mon-
taje y de puesta en servicio abarcan únicamente la 
descripción general del compresor en su conjunto.

 6.2.2  Bombas centrífugas de alta presión (nº. 1)
- Dependiendo de la utilización prevista y de los 

parámetros de potencia requeridos, se han inte-
grado en el compresor diferentes tipos de bom-
bas centrífugas de alta presión multicelulares. El 
número de estas bombas puede variar entre 2 y 4. 
Para mayor información sobre las bombas, referirse 
a sus instrucciones de montaje y de puesta en 
servicio. 

 6.2.3  Cofre de mandos (nº. 2)
-  Para el control y la regulación del compresor, es 

posible integrar y suministrar diferentes modelos 
de cofres de mandos y de regulación con dife-
rentes construcciones (con o sin variador de velo-
cidad). La información relativa al cofre de mandos 
integrado en el compresor viene incluida en el 
manual adjunto. 

 6.2.4  Colector aspiración (nº. 4) y descarga (nº. 5)
-  A continuación están descritos los diámetros de 

los colectores en función del caudal y del número 
de bombas de que se compone el compresor. 

   6.3  Función del producto
Los compresores están equipados en serie con bom-
bas centrífugas de alta presión multicelulares no 
autocebantes. Las bombas aumentan la presión y 
transfieren el agua hacia la red de distribución por 
medio del colector de descarga. Para ello, las bom-
bas se activan/desactivan o regulan en función de la 
presión. Gracias al detector de presión, el valor real 
de presión se mide continuamente y se transmite al 
cofre de mando. Según la necesidad y el tipo de regu-
lación, el cofre de mando arranca, permuta o para las 
bombas o modifica la velocidad de rotación de una o 
varias bombas hasta alcanzar los parámetros de regu-
lación predefinidos (las instrucciones de montaje y de 
puesta en servicio del cofre de mando contienen una 
descripción más precisa del tipo y del procedimiento 
de regulación).

Compresor Número de bombas Ø Colectores

COR-HELIX-V/VE 
4 m3/h

2 1”1/2
3 1”1/2(V) / 2”(VE)
4 2”(V) / 2”1/2(VE)

COR-HELIX-V/VE 
6 m3/h

2 2”
3 2”1/2
4 2”1/2

COR-HELIX-V/VE 
10 m3/h

2 2”1/2
3 2”1/2(V) / 3”(VE)
4 3”

COR-HELIX-V/VE 
16 m3/h

2 2”1/2(V) / 3”(VE)
3 3”(V) / DN100(VE)
4 DN100

COR-HELIX-V/VE 
22 m3/h

2 3”
3 DN100
4 DN125

COR-HELIX-V/VE 
36 m3/h

2 DN100
3 DN125
4 DN150

COR-HELIX-V/VE 
52 m3/h

2 DN125
3 DN150
4 DN200
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7. Instalación y conexión hydráulica 

   7.1  Instalación
Instalar el compresor en un local de fácil acceso, 
normalmente ventilado y protegido de la helada y 
de la lluvia. Cerciorarse de que la puerta del local 
permita el paso del compresor.
Conviene prever suficiente espacio para las obras 
de mantenimiento.
Se debe acceder libremente al aparato al menos 
por ambos lados. La superficie de instalación debe 
ser horizontal y plana.

   7.2  Conexión hidráulica

¡CUIDADO! Cumplir con las exigencias de las 
empresas de abastecimiento de agua y la 
norma local vigente.

-  La conexión de los colectores de aspiración y de 
descarga puede realizarse indiferentemente a la 
derecha o a la izquierda. Los orificios no utilizados 
deberán obstruirse con las bridas o los tapones 
suministrados.

-  Prever válvulas en los colectores para aislar el 
módulo en caso de intervención.

-  La instalación debe disponer siempre de un depó-
sito de membrana (consultar las instrucciones 
técnicas y de puesta en servicio correspondiente).

-  Las tuberías presentes en el local deben ser insta-
ladas sin ninguna tensión.

 Para ello, se aconseja utilizar manguitos antivibra-
ción o tubos de conexión flexibles para impedir la 
deformación de las conexiones rígidas y reducir 
la transmisión de las vibraciones del aparato en 
dirección del edificio.

En la red de abastecimiento de agua urbana
Cerciorarse de que la instalación pueda soportar 
la presión máxima de la bomba de caudal nulo 
aumentada con la presión de agua urbana. En caso 
contrario, conectar un regulador de presión a la 
salida del compresor.

En carga sobre depósito
Cerciorarse de que la instalación pueda soportar 
la presión máxima de la bomba de caudal nulo 
aumentada con la presión del depósito. En caso 
contrario, conectar un regulador de presión a la 
salida del compresor después del depósito.

En aspiración sobre depósito
Cerciorarse de que las pérdidas de carga no supe-
ren la capacidad de aspiración de las bombas. Se 
aconseja utilizar una válvula de pie con alcachofa 
con una tubería de dimensión al menos igual o 
superior al diámetro nominal de aspiración.

  7.3  Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución! 
Las conexiones eléctricas y los controles deben 
ser efectuados por un electricista autorizado y 
conforme con las normas vigentes. 

Para la conexión eléctrica, conviene respetar 
absolutamente las instrucciones de montaje 
y de puesta en servicio correspondientes, así 

como los esquemas eléctricos suministrados. 
Generalmente, los puntos que deben respetarse 
son los siguientes:

- El cofre del compresor no debe ser conectado a 
una tensión diferente a la indicada en la placa 
descriptiva y en el esquema de conexión eléctrica 
del cofre de mando.

- El cable de conexión eléctrica debe ser de una 
dimensión adecuada en función de la potencia 
global del compresor (ver la placa descriptiva).

- Por medida de protección, el compresor debe 
ponerse a tierra de manera reglamentaria (es 
decir conforme a las prescripciones y condiciones 
locales); por consiguiente, también se indican las 
conexiones previstas a tal efecto (ver igualmente 
el esquema de conexión eléctrica).

-  Hay que realizar la puesta a tierra del chasis utili-
zando un cordón trenzado de masa conectado al 
chasis (Fig. 1c, nº. 11).

8. Puesta en servicio
 Le recomendamos encomendar la primera puesta 

en servicio de su compresor a un agente del ser-
vicio posventa WILO más cercano a su domicilio 
o simplemente a nuestra central de servicio pos-
venta.

   8.1  Preparativos generales y medidas de control
-  Antes de la primera puesta en servicio, compro-

bar el cableado realizado en el local, en particular, 
la puesta a tierra.

-  Asegurarse de que las conexiones rígidas son 
libres de toda tensión.

-  Llenar la instalación y buscar posibles defectos 
de estanqueidad durante un control visual.

-  Abrir las válvulas de aislamiento a nivel de las 
bombas y en la conducción de aspiración y de 
descarga.

-  Aflojar los tornillos de purga de las bombas, 
luego llenar lentamente las bombas con agua de 
modo a que el aire se escape totalmente. 

¡CUIDADO! Nunca poner a funcionar el módulo 
en seco, ya que su funcionamiento en seco des-
truiría la junta mecánica de estanqueidad. 

-  Con el depósito sin agua, inflar el depósito a una 
presión inferior de 0,3 bar a la presión de accio-
namiento de las bombas.

¡CUIDADO! No superar el valor máximo de prein-
flado del depósito.

-  Protección falta de agua:
 En la red de abastecimiento de agua urbana: el 

presostato conectado al compresor.
 En el depósito, colocar el flotador de protec-

ción falta de agua de modo que el compresor se 
detenga cuando se alcance el nivel de agua míni-
mo, mínimo 10 cm sobre el tapón de purga de la 
bomba.

- Controlar el sentido de rotación de las bombas: 
realizar una breve puesta en marcha para com-
probar si el sentido de rotación de las bombas 
corresponde a la flecha dibujada en la etiqueta de 
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la bomba. Si el sentido de rotación es incorrecto, 
invertir las dos fases.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución! 
Antes de invertir las fases, corte el interruptor 
principal de la instalación.

-  Asegurarse de que las protecciones térmicas del motor 
situadas en el cofre de mando están reguladas en la 
corriente nominal correcta, consultar las instrucciones 
del cofre de mando.

-  En el cofre de mando, controlar y regular los paráme-
tros de servicio requeridos, conforme a las instruc-
ciones de montaje y de puesta en servicio incluidas.

   8.2 Puesta en servicio de la instalación
Después de haber realizado todos los preparativos 
y todos los controles mencionados en la sección 
8.1, puede activar el interruptor principal y poner 
la regulación en modo automático. El detector 
de presión mide entonces la presión existente y 
transmite al cofre de mando la señal de corriente 

correspondiente. Si la presión es inferior a la pre-
sión de activación prerregulada, esta situación 
tiene como efecto (según los parámetros prerre-
gulados y el tipo de regulación) arrancar primero 
la bomba principal y luego, si es necesario, las 
bombas complementarias, hasta que la red esté 
llena de agua y que la presión prerregulada esté 
establecida.

¡CUIDADO! No dejar funcionar la bomba con la 
válvula de descarga cerrada más de uno minuto.

9. Mantenimiento
-  El compresor no requiere ningún mantenimiento 

particular en curso de funcionamiento.
-  Si necesario, la junta mecánica puede cambiarse 

fácilmente.
- En período de helada y parada prolongada de la bomba, 

se necesita purgarla, aflojando el tapón inferior.

¡CUIDADO! Llenar la bomba antes de volverla a 
utilizar.

10. Averías, causas y correcciones
¡PELIGRO! Antes de cualquier intervención 
PONER EL MÓDULO FUERA DE TENSIÓN!

Incidentes Causas Correcciones
UNA O DOS BOMBAS NO SE
ACTIVAN

Toma de aire a la aspiración. Controlar la estanqueidad de todas las 
conexiones de la tubería de aspiración.
Comprobar si la alcachofa de aspiración 
está completamente cubierta de agua.

Válvula de pie con alcachofa no estanca 
o obstruida.

Comprobar la estanqueidad de la válvula 
y cambiarla en caso necesario.

Importantes pérdidas de carga a la aspi-
ración.

Calcular las pérdidas de cargas y cerci-
orarse de que son compatibles con el 
NPSH de las bombas.

Presión del abastecimiento de agua 
urbana insuficiente o nula.

Si el fenómeno se repite, es importante 
pasar por un depósito.

Altura de aspiración sobre depósito 
excesiva.

Asegurarse de que el nivel mínimo del 
depósito es compatible con el NPSH de 
las bombas.

Tubería de aspiración obstruida o válvula 
del colector de aspiración cerrada.

Comprobar la apertura de la válvula y 
limpiar la tubería en caso necesario.

UNA BOMBA NO FUNCIONA Protección térmica activada. El indicador “error” bombas en el cofre 
debe estar encendido.
Comprobar el reglaje de la protección 
térmica y rearmar.
Comprobar el sentido de rotación, el 
acoplamiento o la intensidad absorbida 
del motor en cuestión.

Disyuntor magnético o fusibles defec-
tuosos o fundidos.

Comprobar que las fases del motor no 
estén en cortocircuito entre ellas.
Cambiar el motor en caso necesario.
Rearmar el disyuntor o cambiar los fusib-
les (comprobar su calibración).

Árbol de la bomba bloqueado. Cortar la alimentación eléctrica del cofre, 
luego comprobar la libre rotación del 
árbol, si éste está bloqueado, proceder al 
desmontaje de la bomba.

Error de bobinado. Desconectar la bornera del motor en 
cuestión y controlar el aislamiento del 
estator con relación a la tierra. Cambiar el 
motor en caso necesario.
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11. Piezas de recambio
Todas las piezas de recambio deben pedirse 
directamente al servicio posventa WILO.
Con el fin de evitar errores, se deberán especificar 
los datos que figuran en la placa descriptiva de 
la bomba en el momento de efectuar cualquier 
pedido.

¡A reserva de modificaciones técnicas!

FALTA DE PRESIÓN EN LA DESCARGA Caudal superior a las posibilidades del 
módulo.

Prever el reemplazo del módulo por otro 
mejor adaptado, (consultar con nosotros 
en cualquier caso).

Unas o dos bombas desactivadas. Comprobar que la alcachofa de aspi-
ración no absorba aire o que el llenado 
del depósito esté demasiado cerca de la 
alcachofa.

 Presión de abastecimiento de agua urba-
na inferior a la presión mínima prevista.

Acción ante el Servicio de Aguas o reem-
plazo del módulo. Consultar con nosotros.

Una bomba está obstruida por cuerpos 
ajenos.

Hacer desmontar y limpiar la bomba.

Los motores son alimentados con una 
tensión insuficiente.

Comprobar la tensión en los terminales 
de los motores.

FUNCIONAMIENTO ALEATORIO, 
ARRANQUES FRECUENTES DE 
LAS BOMBAS

Transmisor de presión defectuoso. Comprobar el ajuste: inestabilidad del 
transmisor, si es preciso cambiarlo.

Falta de capacidad de la instalación. Instalar un depósito suplementario.

Ausencia de aire en el depósito o bajoin-
flado del depósito.

Proceder al inflado del depósito o cambi-
ar la membrana.

ACTIVACIÓN FRECUENTE DE LA
SEGURIDAD FALTA DE AGUA

Presostato falta de agua regulado dema-
siado arriba.

Proceder al reglaje correcto del presost-
ato.

Caída de la presión de la red de abas-
tecimiento de agua urbana durante el 
arranque de las bombas.

Regular el presostato falta de agua al 
mínimo. Si el fenómeno persiste, la red 
de abastecimiento de agua urbana es 
insuficiente; controlar la presión con el 
manómetro durante el arranque de las 
bombas, o consultar el Servicio de Aguas.

AUTOMATISMO DE FUNCIONAMIENTO
DEFECTUOSO

Caja o armario defectuosos. Ver las instrucciones del cofre o del 
armario.

Hilos desconectados. Controlar todas las conexiones en la bor-
nera del cofre.

Transmisor defectuoso. Comprobar los contactos, cambiar el 
transmisor en cuestión en caso necesario.

VÁLVULA EN LA DESCARGA NO
ESTANCA

Membrana o junta de válvula destruida. Cambiar las válvulas.

EL VARIADOR ESTÁ DEFECTUOSO El variador de la bomba indica un 
mensaje de error.

Ver las instrucciones de puesta en servi-
cio de la bomba.

NO PARO O NO ARRANQUE DEL
COMPRESOR

Válvula de aislamiento del transmisor 
cerrada.

Abrir la Válvula de aislamiento (nº. 16).
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1. Generalidades

   1.1   Acerca deste documento
A língua de origem desta nota é francês. Todas as 
outras línguas desta nota de instruções são tra-
duções da nota de instruções original.

O manual de montagem e de colocação em serviço 
faz parte integrante do equipamento e deve estar 
disponível em permanência na proximidade. O res-
peito estrito das instruções desse manual é uma 
condição necessária para a instalação e a utilização 
conformes do equipamento.

A redacção do manual de montagem e de colocação 
em serviço corresponde à versão do equipamento 
e às normas de segurança em vigor na data da 
impressão.

2. Segurança
Este manual contém instruções importantes, 
que devem ser respeitadas na montagem e na 
colocação em serviço. Por isso, é indispensável 
que o responsável da montagem e o operador 
do equipamento, antes de efectuar a montagem 
e a colocação em serviço, tomem conhecimento 
destas instruções e do manual dos diversos com-
ponentes da instalação. Devem ser cumpridas não 
só as instruções gerais desta secção, mas também 
as recomendações específicas tratadas nos pon-
tos seguintes.

   2.1  Sinalização das recomendações do manual

          Símbolos

Símbolo de segurança geral.

Riscos eléctricos.

NOTA: ....

          Advertência: 

PERIGO! Situação extremamente perigosa. O 
incumprimento provoca a morte ou ferimentos 
graves.

ADVERTÊNCIA! O utilizador pode sofrer feri-
mentos (graves). «Advertência» implica que 
são possíveis danos corporais (graves) quando 
a indicação não é respeitada.

ATENÇÃO! Existe um risco de danificar a 
bomba/instalação. «Atenção» assinala uma 
instrução cujo incumprimento pode provocar 
danos no equipamento e no seu funcionamento.

NOTA! Observação útil para manipular o produto. Faz 
referência às eventuais dificuldades.

   2.2  Qualificação do pessoal
É conveniente confirmar a qualificação do pesso-
al que realizará a montagem.

   2.3  Perigos potenciais em caso de não cumprimen-
to das recomendações
O incumprimento das recomendações de segu-
rança pode constituir um perigo para as pessoas, a 

bomba ou a instalação. E pode igualmente impli-
car a suspensão de qualquer recurso em garantia. 
Mais exactamente, os perigos existentes podem 
ser os seguintes:

•  Falha de funções importantes da bomba ou da 
instalação.

•  Perigos para as pessoas por influências eléctricas, 
mecânicas ou bacteriológicas.

•  Danos materiais.

   2.4  Recomendações de segurança para o utilizador
É conveniente cumprir as recomendações a fim de 
evitar qualquer risco de acidente.
Deve ser igualmente excluído qualquer perigo 
relacionado com a energia eléctrica.
Deverão ser observadas as disposições da regu-
lamentação local ou geral [IEC, VDE, etc.], assim 
como as recomendações da empresa fornecedora 
da energia eléctrica.

   2.5  Conselhos de segurança para os trabalhos de 
inspecção e de montagem
O utilizador deve mandar realizar estes trabalhos 
por uma pessoa habilitada que tomou conheci-
mento do conteúdo do manual.
Os trabalhos realizados na bomba ou na instalação 
só devem ser efectuados se as aparelhagens cor-
respondentes estiverem paradas.

   2.6  Modificação do equipamento e utilização de 
peças sobresselentes não autorizadas
As modificações da bomba ou da instalação só 
podem ser efectuadas com a autorização prévia 
do fabricante. A utilização de peças sobressel-
entes de origem e de acessórios autorizados pelo 
fabricante garante a segurança. A utilização de 
outras peças pode anular qualquer responsabili-
dade da nossa sociedade.

   2.7  Modos de utilização não autorizados
A segurança de funcionamento da bomba/
instalação fornecida só é garantida se forem res-
peitadas as recomendações indicadas no capítulo 
4 do manual de utilização. Os valores indicados no 
catálogo ou na ficha técnica não devem, em caso 
algum, ser excedidos, tanto no máximo como no 
mínimo.

3. Transporte e armazenamento antes da 
utilização
O sobrepressor é entregue sobre uma palete, sendo 
protegido da humidade e do pó por uma capa plásti-
ca transparente.

•  O transporte deve ser efectuado por meio de um 
engenho de elevação de carga devidamente auto-
rizado.

ATENÇÃO! A estabilidade estática do aparelho deve 
ser levada em conta absolutamente visto que, devido 
à própria construção das bombas, existe um desvio 
do centro de gravidade para a parte superior. A mani-
pulação deve ser efetuada por um pessoal qualifica-
do e um material adaptado e autorizado.
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As correias de movimentação devem ser fixadas 
nas argolas de elevação previstas para o efeito, 
ou colocadas em volta do chassis em aço. Uma 
etiqueta afixada sobre a coberta plástica recorda 
estas instruções de segurança (Fig. 2a).
Os colectores não são adaptados para a movi-
mentação do sobrepressor e não devem nunca 
ser utilizados como ponto de fixação. Etiquetas 
afixadas sobre os coletores recordam estas inst-
ruções (Fig. 2b)

ATENÇÃO! Qualquer movimentação pelos colecto-
res pode provocar perdas de vedação.

•  Logo ao receber o equipamento, verificar se não sof-
reu danos durante o transporte. Em caso de defeito 
observado, tomar todas as disposições necessárias 
junto do transportador.

•  A barra bridage das bombas (assim equipado) deve 
ser desmontada antes do arranque o sobrepressor 
(etiquetas Fig. 2c, 2d)

ATENÇÃO! Se o equipamento deve ser instala-
do ulteriormente, deve ser armazenado em local 
seco e devidamente protegido contra os choques e 
qualquer influência externa (humidade, gelo, etc.). 
Manipular o aparelho com precaução.

4. Aplicaçáo
O sobrepressor destina-se essencialmente a colocar e 
manter sob pressão uma rede de distribuição de água 
com pressão insuficiente ou inexistente.
No caso de variador de velocidade integrado nas 
bombas, o sistema de regulação electrónica integra-
do no órgão de comando permite obter uma pressão 
constante na rede seja qual for o débito.

A alimentação do módulo em água é possível:
-  Em carga: a partir da rede de água da cidade ou a 

partir de um tanque de armazenamento.
-  Em aspiração (sobre pedido).

5. Dados técnicos

   5.1  Designação da bomba

CO-2 HELIX-V 2205/2-5,5/K/CC-03

CO = Versão standard
COR = Versão standard 
            electrónica
Modo de funcionamento
do módulo:
2 = 2 bombas em cascata
3 = 3 bombas em cascata
4 = 4 bombas em cascata
Modelo de bomba

Modelo de bomba:
V = vertical
VE = bomba electrónica vertical

Débito nominal (22 m3/h) 
e Número de pás por bomba

Números de rodas cortadas

Potência a motor quando há 
duas potências motor para
o mesmo número de pás

Bomba com cartucho

Automatismo: 
Nada: Sem caixa
CE: comando electrónico
CC: comando autómato
VR: comando para bomba electrónica

Variante de construção:
03: Colector inox 304 – montagem colada
04: Colector inox 304 – montagem com flange
05: Colector inox 304 – montagem colada 
       – em aspiração.
06: Colector inox 304 – montagem com flange 
       – em aspiração.

   5.2  Características técnicas
•  Pressão máx. de serviço: 16 ou 25 bars

•  Temperatura máx. da água: +70 °C

•  Temperatura ambiente máx.: +40 °C

•  Tensão trifásica:  50 Hz 230/400V
                              60 Hz 220/380V – 
                                         230/400V (opção)

   5.3  Campo do fornecimento
•  Sobrepressor.
•  Caixa ou armário eléctrico (separado consoante o 

modelo e a potência).
•  Manuais de colocação em serviço: sobrepressor, 

bomba, automatismo.
•  Manual de segurança.

   5.4  Acessórios (obrigatório).
•  Tanque a dimensionar de acordo com a instala-

ção.

•  Sensor falta de água:
- no tanque -> bóia.
- na rede de água da cidade -> pressóstato.
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6. Descrição e funcionamento

   6.1  Descrição geral
O sobrepressor é uma instalação compacta, 
entregue com a tubagem completa e pronta a ser 
ligada. Serão ainda a prever apenas a ligação da 
tubagem de aspiração e de descarga e a ligação à 
rede eléctrica.

Todos os acessórios encomendados são entre-
gues em separado.

Para a ligação à rede pública de distribuição de água, 
é conveniente respeitar as regulamentações ou as 
normas em vigor, eventualmente completadas pelas 
recomendações das empresas de distribuição de 
água. Por outro lado, as especificidades locais (por 
exemplo uma pressão de aspiração demasiado ele-
vada ou demasiado variável, que requerem even-
tualmente a montagem de um redutor de pressão) 
devem ser levadas em conta.

   6.2  Descrição do produto

 6.2.1  Componentes mecânicos e hidráulicos da ins-
talação (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d et Fig. 5)

-  A instalação compacta é montada sobre um chas-
sis em aço com suportes anti-vibratórios (item 
3). É constituída por um grupo de 2 a 4 bombas 
centrífugas de alta pressão (item 1), ligadas por 
meio de um colector de aspiração (item 4) e de 
descarga (item 5). Em cada bomba, uma válvula 
de corte (item 6) está montada do lado aspiração 
e do lado descarga, e uma válvula anti-retor-
no (item 7) está montado do lado descarga. Na 
versão 52 m3/h, uma conexão a brida (item 12) 
é intercalada entre a válvula de isolamento e a 
válvula anti-retorno (Fig. 3). Um subconjunto com 
sensor de pressão (FIG. 5, item 15), manómetro 
(Fig. 5, item 8), purgador (item 14) e válvula de 
corte (Fig. 5, item 16) está montado ao nível do 
colector de descarga.

ATENÇÃO! em funcionamento, a válvula de iso-
lamento (item 16) devem sempre ser em posição 
aberta.

-  Em opção, uma protecção contra a falta de água 
(Fig. 4) deve ser montada posteriormente ao 
nível do colector de aspiração no caso de uma 
alimentação na rede de água da cidade ou deve 
ser instalada uma bóia no caso de alimentação 
em tanque.

-  Nas instalações de pequena e média potência, a 
caixa de comando (item 2) é montada no chas-
sis por meio de uma coluna (item 9). Todos os 
componentes eléctricos são entregues cablados. 
Em instalações de forte potência, o armário de 
comando é entregue separado (Fig. 1b) e pré-
cablado. Nesse caso, a cablagem final deve ser 
realizada no local. Este manual de montagem e de 
colocação em serviço contém unicamente uma 
descrição global do sobrepressor em geral.

 6.2.2  Bombas centrífugas de alta pressão (rep. 1)
-  Dependendo da utilização prevista e dos parâme-

tros de potência requeridos, serão integrados no 

sobrepressor diferentes tipos de bombas centrí-
fugas de alta pressão multicelulares. O número 
dessas bombas pode variar de 2 a 4. Para mais 
informações sobre as bombas, queira consultar o 
respectivo manual de montagem e de colocação 
em serviço. 

 6.2.3  Caixa de comando (item 2)
-  Para a operação e a regulação do sobrepressor, é 

possível integrar e fornecer diferentes modelos de 
caixas de comando e de regulação com diversas 
construções (com ou sem variador de velocidade). 
As informações referentes à caixa de coman-
do integrada no sobrepressor encontram-se no 
manual incluído. 

 6.2.4  Colector de aspiração (item 4) e de descarga 
(item 5)

-  Encontram-se a seguir os diâmetros dos colec-
tores consoante os débitos e o número de bom-
bas que constituem o sobrepressor. 

   6.3  Função do produto
Os sobrepressores são equipados de série com bom-
bas centrífugas de alta pressão multicelulares não 
auto-ferrantes. As bombas aumentam a pressão 
e transferem a água para a rede de distribuição 
por intermédio do colector de descarga. Para tal, 
as bombas são activadas/desactivadas ou reguladas 
consoante a pressão. Graças ao sensor de pressão, 
o valor real da pressão é medido em contínuo e em 
seguida transmitido à caixa de comando. Conforme a 
necessidade e o tipo de regulação, a caixa de coman-
do arranca, permuta ou pára as bombas ou modifica 
a velocidade de rotação de uma ou várias bombas até 
atingir os parâmetros de regulação predefinidos (o 
manual de montagem e de colocação em serviço da 
caixa de comando contém uma descrição mais exacta 
do tipo e do processo de regulação).

Sobrepressor Número de bombas Ø Colectores

COR-HELIX-V/VE 
4 m3/h

2 1”1/2
3 1”1/2(V) / 2”(VE)
4 2”(V) / 2”1/2(VE)

COR-HELIX-V/VE 
6 m3/h

2 2”
3 2”1/2
4 2”1/2

COR-HELIX-V/VE 
10 m3/h

2 2”1/2
3 2”1/2(V) / 3”(VE)
4 3”

COR-HELIX-V/VE 
16 m3/h

2 2”1/2(V) / 3”(VE)
3 3”(V) / DN100(VE)
4 DN100

COR-HELIX-V/VE 
22 m3/h

2 3”
3 DN100
4 DN125

COR-HELIX-V/VE 
36 m3/h

2 DN100
3 DN125
4 DN150

COR-HELIX-V/VE 
52 m3/h

2 DN125
3 DN150
4 DN200
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7. Instalação e ligação hidráulica

   7.1  Instalação
Instalar o sobrepressor em local de acesso fácil, 
arejado normalmente e protegido do gelo e a 
chuva. Confirmar que a porta do local permite a 
passagem do sobrepressor.
É conveniente prever um espaço suficiente para 
os trabalhos de manutenção.
O aparelho deve ser acessível livremente pelo 
menos por dois lados.
A área de instalação deve ser horizontal e plana.

   7.2  Ligação hidráulica

ATENÇÃO! Respeitar os requisitos das empre-
sas de alimentação de água e a norma local em 
vigor.

-  A ligação dos colectores de aspiração e de des-
carga pode ser realizada tanto à direita como à 
esquerda. Os orifícios não utilizados devem ser 
obstruídos com tampões ou flanges fornecidos.

-  Prever, nos colectores, válvulas para isolar o 
módulo em caso de intervenção.

-  A instalação deve ser sempre equipada com um 
tanque de diafragma. (Consultar o manual técnico 
e de colocação em serviço correspondente).

-  As tubagens presentes no local devem ser ins-
taladas absolutamente sem nenhuma tensão. 
Para o efeito, é aconselhável utilizar mangas 
anti-vibratórias ou tubos de ligação flexíveis, 
para evitar a deformação das conexões rígidas e 
reduzir a transmissão das vibrações do aparelho 
em direcção do edifício.

Na rede de água da cidade
Confirmar que a instalação pode suportar 
a pressão máxima da bomba com débito nulo 
acrescida da pressão de água da cidade. Caso 
contrário, ligar uma válvula de expansão na saída 
do sobrepressor.

Em carga no tanque
Confirmar que a instalação pode suportar 
a pressão máxima da bomba com débito nulo 
acrescida da pressão do tanque. Caso contrário, 
ligar uma válvula de expansão na saída do sobre-
pressor depois do tanque.

Em aspiração no tanque
Confirmar que as perdas de carga não excedem a 
capacidade de aspiração das bombas. É aconsel-
hável utilizar uma válvula de pé com crivo com 
uma tubagem de dimensões pelo menos iguais 
ou superiores ao diâmetro nominal de aspiração.

  7.3  Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA! Risco de choque eléctrico! 
As ligações eléctricas e os controlos devem ser 
efectuados por um electricista autorizado e 
segundo as normas em vigor. 

Para a ligação eléctrica, é conveniente respei-
tar absolutamente o manual de montagem e de 
colocação em serviço correspondente assim como 

os esquemas eléctricos fornecidos. De um modo 
geral, são os seguintes os pontos a respeitar:

-  Não é possível ligar a caixa do sobrepressor a 
uma corrente diferente da indicada na placa de 
características e no esquema de ligação eléctrica 
da caixa de comando.

-  O cabo de ligação eléctrica deve ser dimensionado 
correctamente consoante a potência global do 
sobrepressor (ver a placa sinalética).

-  Como medida de protecção, o sobrepressor deve 
ser ligado à terra de modo regulamentar (quer 
dizer em conformidade com as recomendações 
e condições locais); as conexões previstas para o 
efeito estão convenientemente assinaladas (ver 
também o esquema de ligação eléctrica).

-  É necessário efectuar uma ligação à terra do 
chassis, utilizando uma trança de massa ligada ao 
chassis (Fig. 1.c, rep. 11).

8. Colocação em serviço
É recomendado confiar a primeira colocação em 
serviço do sobrepressor a um agente do serviço 
de assistência mais próximo da WILO ou simples-
mente à nossa central de serviço de assistência.

   8.1  Preparativos gerais e medidas de controlo
-  Antes da primeira colocação em serviço, verificar a 

cablagem realizada localmente, designadamente 
a ligação à terra.

-  Confirmar que as conexões rígidas estão isentas 
de qualquer tensão.

-  Encher a instalação e procurar eventuais defeitos 
de vedação durante um controlo visual.

-  Abrir as válvulas de corte ao nível das bombas e na 
conduta de aspiração e de descarga.

-  Desapertar os parafusos de purga das bombas, 
e encher lentamente as bombas com água, de 
modo a deixar o ar evacuar-se totalmente. 

ATENÇÃO! Nunca fazer funcionar o módulo a 
seco. O funcionamento a seco destrói a guarnição 
mecânica de vedação. 

- Sem água no tanque, aumentar a pressão do 
tanque até uma pressão inferior de 0,3 bar à 
pressão de activação das bombas.

ATENÇÃO! Não exceder o valor máximo de 
pré-enchimento do tanque.

-  Protecção falta de água:
 Na rede de água da cidade: pressóstato a ligar no 

sobrepressor.
 No tanque, posicionar a bóia de protecção falta de 

água de tal modo que o sobrepressor pare quando 
se atinge o nível mínimo de água, mínimo 10 cm 
acima a rolha purge da bomba.

-  Controlar o sentido de rotação das bombas: por 
ocasião de uma curta colocação em funciona-
mento, verificar se o sentido de rotação das bom-
bas corresponde à seta desenhada na etiqueta da 
bomba. Se o sentido de rotação for incorrecto, 
inverter duas fases.
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ADVERTÊNCIA! Risco de choque eléctrico! 
Antes de inverter as fases, desligar o interruptor 
principal da instalação.

-  Confirmar que as protecções térmicas do motor, 
situadas na caixa de comando, estão reguladas para a 
corrente nominal correcta, referir-se às instruções do 
caixa de comando.

-  Na caixa de comando, controlar e regular os parâme-
tros de serviço necessários, conforme o manual de 
montagem e de colocação em serviço fornecido.

   8.2 Colocação em serviço da instalação
Depois de ter efectuado todos os preparativos 
e todos os controlos indicados na secção 8.1, 
é possível armar o interruptor principal e pôr a 
regulação em modo automático. O sensor de 
pressão mede então a pressão existente e trans-
mite o sinal de corrente correspondente à caixa 
de comando. Se a pressão é inferior à pressão de 
disparo pré-regulada, esta situação tem como 
efeito (conforme os parâmetros pré-regulados 

e o tipo de regulação) fazer arrancar primeiro a 
bomba principal depois, se necessário, as bombas 
complementares, até que a rede fique cheia de 
água e a pressão pré-regulada seja estabelecida.

ATENÇÃO! 
Não deixar funcionar a bomba, com a válvula de 
descarga fechada, além de um minuto.

9. Manutenção
-  O sobrepressor não requer nenhuma manutenção 

particular durante o funcionamento.
-  Se necessário, a guarnição mecânica pode ser 

substituída facilmente.
-  Em período de gelo e de paragem prolongada da 

bomba, é necessário esvaziá-la, desapertando o 
bujão inferior.

ATENÇÃO! 
Encher a bomba antes de qualquer nova utilização.

10. Avarias, causas e soluções
PERIGO! Antes de qualquer intervenção, 
DESLIGAR A TENSÃO do módulo!

Incidentes Causas Soluções
UMA BOMBA OU DUAS NÃO FERRAM Tomada de ar na aspiração. Controlar a vedação de todas as uniões 

da tubagem de aspiração.
Verificar se o crivo de aspiração está bem 
coberto de água.

Válvula de pé com crivo não estanque ou 
obstruída.

Verificar a vedação da válvula, substi-
tuí-la se necessário.

Perdas de carga importantes na aspi-
ração.

Calcular as perdas de carga e confirmar 
que são compatíveis com o NPSH das 
bombas.

Pressão de água de cidade insuficiente 
ou nula.

Se o fenómeno se repetir, é importante 
passar por um tanque.

Altura de aspiração no tanque demasia-
do importante.

Confirmar que o nível mínimo do tanque 
é compatível com o NPSH das bombas.

Tubagem de aspiração obstruída ou vál-
vula no colector de aspiração fechada.

Verificar a abertura da válvula e limpar a 
tubagem se necessário.

UMA BOMBA NÃO FUNCIONA Protecção térmica disparou. O indicador „defeito“ bombas na caixa 
deve estar aceso.
Verificar o ajuste da protecção térmica e 
rearmar.
Verificar o sentido de rotação, o aco-
plamento ou a intensidade absorvida do 
motor em questão.

Disjuntor magnético ou fusíveis defei-
tuosos ou queimados.

Verificar se as fases do motor não estão 
em curto-circuito entre elas.
Substituir o motor se necessário.
Rearmar o disjuntor ou substituir os fusí-
veis (verificar a calibragem).

Eixo de bomba bloqueado. Cortar a alimentação eléctrica da caixa e 
verificar a livre rotação do eixo, se estiver 
bloqueado, efectuar a desmontagem da 
bomba.

Defeito bobinagem. Desligar os terminais do motor em 
questão e controlar o isolamento do 
estator em relação à terra. Substituir o 
motor se necessário.
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11. Peças sobresselentes
Todas as peças sobresselentes devem ser enco-
mendadas directamente junto do serviço de 
assistência WILO.
De modo a evitar erros, queira indicar os dados 
que se encontram na placa de características da 
bomba ao passar qualquer encomenda.

Com ressalva de modificação técnica!

FALTA DE PRESSÃO NA DESCARGA Débito superior às possibilidades do 
módulo.

Prever a substituição do módulo por 
outro mais adaptado, (consultar-nos em 
todos os casos).

Uma ou duas bombas desferradas. Verificar se o crivo de aspiração não 
absorve ar ou se o enchimento do tanque 
está demasiado próximo do crivo.

 Pressão de água da cidade inferior à 
pressão mínima prevista.

Acção junto do Serviço das Águas ou sub-
stituição do módulo. Consultarnos.

Uma bomba está obstruída por corpos 
estranhos.

Mandar desmontar e limpar a bomba.

Os motores são alimentados a uma 
tensão insuficiente.

Verificar a tensão nos terminais dos 
motores.

FUNCIONAMENTO ALEATÓRIO,
ARRANQUE FREQUENTE DAS BOMBAS

Transmissor de pressão defeituoso. Verificar o ajuste: instabilidade do trans-
missor, substituir se necessário.

Falta de capacidade da instalação. Instalar um tanque suplementar.

Ausência de ar no tanque ou sobinflação 
do tanque.

Efectuar o enchimento do tanque ou 
substituir o diafragma.

DISPARO FREQUENTE DA SEGURANÇA 
FALTA DE ÁGUA

Pressóstato falta de água regulado alto 
demais.

Efectuar o ajuste correcto do pressóstato.

Queda da pressão de água da cidade no 
arranque das bombas.

Regular o pressóstato falta de água no 
mínimo. Se o fenómeno persistir, a rede 
de água da cidade é insuficiente; cont-
rolar a pressão no manómetro durante 
o arranque das bombas, ou consultar o 
Serviço das Águas.

AUTOMATISMO DE FUNCIONAMENTO
DEFEITUOSO

Caixa ou armário defeituoso. Ver o manual da caixa ou do armário.

Fios desligados. Controlar todas as ligações nos terminais 
da caixa.

Transmissor defeituoso. Verificar os contactos, substituir o trans-
missor em questão se necessário.

VÁLVULA NA DESCARGA NÃO 
ESTANQUE

Membrana ou junta de válvula destruída. Substituir as válvulas.

O VARIADOR ESTÁ EM DEFEITO O variador bomba apresenta uma men-
sagem de erro.

Ver o manual de colocação em serviço da 
bomba.

NÃO ACÓRDÃO OU NÃO ARRANQUE DO 
SOBREPRESSOR

Válvula de isolamento do transmissor 
fechada.

Abrir a válvula de isolamento (item 16).
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 D EG - Konformitätserklärung 

 

 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CEE  

 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : CO (R)-...HELIX V..  
Herewith, we declare that this product: COR-...HELIX VE..  
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :   
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state comply with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG  
EC-Machinery directive  

Directives CEE relatives aux machines   
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG  
Electromagnetic compatibility - directive  

Compatibilité électromagnétique- directive   
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG  
Low voltage directive  

Direction basse-tension   
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.   
and with the relevant national legislation.   
et aux législations nationales les transposant.   
 
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN ISO 12100-2 EN 60204-1 
Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 
   
   
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Dortmund, 05.09.2008   
 
 
 
 

 

 
 

Oliver Breuing 
Quality Manager 

 
 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Document: 2096962.2 
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
wilo@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – SP – CEP 
13.201-005
T + 55 11 2817 0349
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo  (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 727 2785961
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc 
SARLQUARTIER 
INDUSTRIEL AIN SEBAA
20250
CASABLANCA
T +212 (0) 5 22 660 924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC 
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

March 2012Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord 
WILO SE 
Vertriebsbüro Hamburg 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg 
T 040 5559490 
F 040 55594949 
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Berlin 
Juliusstraße 52–53 
12051 Berlin-Neukölln 
T 030 6289370 
F 030 62893770 
berlin.anfragen@wilo.com

Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Dresden 
Frankenring 8 
01723 Kesselsdorf 
T 035204 7050  
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro München 
Adams-Lehmann-Straße 44 
80797 München 
T 089 4200090 
F 089 42000944 
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West 
WILO SE 
Vertriebsbüro Stuttgart 
Hertichstraße 10 
71229 Leonberg 
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte 
WILO SE 
Vertriebsbüro Frankfurt 
An den drei Hasen 31 
61440 Oberursel/Ts. 
T 06171 70460 
F 06171 704665 
frankfurt.anfragen@wilo.com

West I 
WILO SE 
Vertriebsbüro Düsseldorf 
Westring 19 
40721 Hilden 
T 02103 90920  
F 02103 909215 
duesseldorf.anfragen@wilo.com

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
T 0231 4102-6560 
F 0231 4102-6565 
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team 
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T	01805		W•I•L•O•K•D* 

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische 
Notfallunterstützung

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische  

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH 
Wilo Straße 1 
A-2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
F +43 507 507-15 
office@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56 
A-5020 Salzburg 
T +43 507 507-13 
F +43 662 878470 
office.salzburg@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7 
A-4710 Grieskirchen 
T +43 507 507-26 
F +43 7248 65054 
office.oberoesterreich@wilo.at 
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG 
Gerstenweg 7 
CH-4310 Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
F +41 61 83680-21 
info@emb-pumpen.ch 
www.emb-pumpen.ch

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
 –  Produkt- und Anwendungsfragen
 –  Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

*		0,14	€/Min.	aus	dem	Festnetz,	
Mobilfunk	max.	0,42	€/Min.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Standorte weiterer  
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.wilo.com.

Stand Oktober 2012


